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Разработать регулируемый асинхронный частотно-регулируемый элек-
тропривод вентилятора котла БЭМ-25/4,0-380Г, удовлетворяющий следую-
щим техническим требованиям и характеристикам. 
1. Режим работы – продолжительный, нагрузка реактивная. 
2. Электропривод нереверсивный, диапазон регулирования в рабочей 
зоне D =1:10, при плавном регулировании скорости в указанном диапазоне. 
3. Погрешность поддержания заданной скорости вращения на нижней 
рабочей скорости не более 5 % . 
 4. Управление электроприводом – ручное, с пульта управления обслужи-
вающим персоналом, в автоматизированном режиме поддержания давления с 
возможностью интеграции в систему управления более высокого уровня. 
 5. Электродвигатель должен быть предназначен для работы в условиях 
повышенной температуры, иметь закрытое исполнение со степенью защиты 
не ниже IP54.  
 6. Преобразователь должен быть предназначен для работы в закрытых 
стационарных помещениях при температуре окружающего воздуха от 5° до 
45°С и относительной влажности не более 80% . 
7. Система управления электроприводом должна обеспечивать надеж-
ную защиту от перегрузок и аварий, простоту управления и обслуживания. 
















ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР, АСИНХРОННЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИ-
РУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ, СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕ-
СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВА-
НИЯ. 
Объектом выпускной квалификационной работы является электропри-
вод дутьевого вентилятора.  
Цель работы – разработка и исследование асинхронного частотно-регу-
лируемого электропривода дутьевого вентилятора. 
В выпускной квалификационной работе был произведён расчет и выбор 
приводного двигателя; преобразователя частоты, а также определенны пара-
метры силовой цепи. Обоснован выбор способа управления, рассчитаны ме-
ханические и электромеханические характеристики. Методом имитационного 
моделирования на ЭВМ исследованы переходные процессы в основных режи-
мах работы. 
В разделе экономики произведен расчет сметы на пуско-наладочные 
работы электропривода дутьевого вентилятора. 
В разделе безопасность и жизнедеятельность труда рассмотрены во-
просы охраны труда и техники безопасности. Проанализированы опасные 
и вредные факторы производства. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2010; для расчетов и построений рисунков использовались 
программы: MathCAD 14, Microsoft Visio, Microsoft Power Point 2010; имита-
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          Трудно найти в настоящее время промышленный или какой-либо другой 
технологический процесс, в котором не используются электрические двига-
тели. Для решения задач автоматизации управления электрическими двигате-
лями частотные преобразователи представляют собой идеальные устройства.  
          Широкий диапазон регулирования скорости вращения электродвига-
теля, высокая точность поддержания ее на установившихся режимах, плавный 
пуск и торможение электропривода, режимы энергосбережения – это лишь ма-
лый перечень преимуществ частотно регулируемого привода по отношению к 
другим типам приводов. 
Естественно, что в любом производстве и на любом предприятии есть 
как традиционные задачи, так и специфические или уникальные задачи, реше-
ние которых не всегда тривиально. 
          Из всех механизмов котельной, приводимых в движение асинхронными 
двигателями, определяющее значение с точки зрения энергетической эффек-
тивности имеют тягодутьевые механизмы. Они потребляют почти 60% элек-
троэнергии от собственных нужд котельной. 
          Использование частотного регулирования электроприводов тягодутье-
вых механизмов обеспечивает: 
автоматическое поддержание на заданном уровне разрежения на выходе котла 
и давления подаваемого в котел воздуха во всех режимах работы (розжиг/оста-
нов котла, работа при различном количестве включенных горелок); 
устойчивый автоматический розжиг котла без отрыва пламени. Время розжига 
меньше по сравнению с ручным управлением.  
          При автоматическом поддержании параметров наряду с экономией элек-
троэнергии обеспечивается оптимальный режим работы котельной, миними-




1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОТЕЛЬНОЙ 
 
          Система автоматического управления котла БЭМ-25/4,0-380Г, строится на 
базе программируемого контроллера DL-205 фирмы Automation Direct, США. 
          Система управления включает следующие средства: 
• станция управления с операторской панелью (рисунок 1.1); 
• операторская станция; 
• шкаф электрический для управления регулирующей арматурой; 
• шкаф электрический для управления запорной арматурой; 
• аппаратура частотного регулирования скоростью двигателей тягодуть-
евых машин; 
• комплект приборов КИП и А. 
          Электропитание станции управления осуществляется напряжением 220 В, 
потребляемая мощность до 3,0 кВт. 
          Заземление станции управления и шкафов электрических осуществляется 
в соответствии с общими требованиями ПУЭ для потребителей до 1000 В. От-
дельного контура заземления для средств автоматики котла не требуется. 
          Станция управления (контроллер с модулями УСО) имеет климатиче-
ское исполнение УХЛ 3.1 при температуре окружающего воздуха от 0 до 
+40°С. Конструктив станции имеет габаритные размеры 1800x600x600 двух-
стороннего обслуживания, исполнение IP54 по защите от внешних воздей-
ствий, что обеспечивает устойчивую работу аппаратуры в производственных 
помещениях. Поэтому станция управления и шкафы электрические могут раз-
мещаться в непосредственной близости от котла. 
          В состав операторской станции входят два компьютера офисного испол-
нения, поэтому она должна размещаться в отдельном помещении с комфорт-
ными условиями окружающей среды: температура от 15 до 25°С, относитель-




Рисунок 1.1 – Мнемосхема системы автоматического управления технологическим процессом 
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                    Контроль состояния технологического оборудования и отдельных 
исполнительных механизмов осуществляется с помощью показывающих при-
боров, датчиков технологических параметров и состояния исполнительных 
механизмов котла. Сигналы от датчиков вводятся в устройство управления для 
анализа и выработки управляющих воздействий в соответствии с алгоритмом 
управления. Одновременно эти сигналы используются для отображения ин-
формации об объекте, регистрации и сигнализации средствами системы управ-
ления (местный пульт станции управления, дисплей операторской станции). 
Комплект приборной продукции обеспечивает контроль параметров, характе-
ризующих работу котла, обеспечивающих автоматическое управление котлом 
и полное представление информации оперативному персоналу о режимах ра-
боты и состоянии оборудования котла. 
Устройство управления формирует сигналы управления, в том числе 
признаки состояния оборудования, пороговые сигналы текущих значений ана-
логовых датчиков, аварийной и предупредительной сигнализации, управляю-
щие воздействия схем управления, регулирования и защит на исполнительном 
механизме котла. 
          Управление полезный исполнительными механизмами регулиован существляется проект через низ-
ковольтные неподвижй коммутирующие устройства (НКУ), номиальг которые непрывой обеспечивают 
коммутацию реализовны рабочего напряжения исходне электропривода ограниче исполнительного меха-
низма по значеия сигналам от устройства управления или по возрат команде работе оператора с 
пультов несотви системы управления. подерживаться Управление оптимзаця исполнительными механизмами в 
расчитывея втоматическом режиме обеспечивает любой установку расчет арматуры в открытое управлени и за-
крытое положение, фазног станов постянм запорного устройства когда рматуры в любом проме-
жуточном варинты положении регулимо, автоматическое отключение команд привода при достижении 
модели запорным следующй устройством арматуры обмтке райних положений, плотное черз акрытие этом за-
порной арматуры отнсиель с созданием гарантированного автомическ усилия неподвижую на уплотнительных 
поверхностях вентиляора абочего органа, блокировку обеспчиват заимоисключающих внутреи команд 
управления расчитем (открыть и закрыть), любой выдачу точка сигналов крайних установк положений и ава-
рийных отключений воздуха привода регулимо (заклинивание, перегрузка тока и т.д.). 
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          Электроприводы задвижек  и область запорных коэфиценты вентилей оснащены сигнал концевыми 
выключателями, определяющими частонм крайние налич положения "открыто расчет" и "закрыто". 
          Управление оснваи регулирующими тормжения устройствами предполагает котельнй формирование 
сигналов управления «сотяние больше/меньше режима» различной длительности прибоы (широтно-
импульсная модуляция). стаор Исполнительные приведна механизмы регулирующих 
электропивда лапанов (МЭО) и встроенные регулятоа электроприводы моделью регулирующих клапанов номиалья обо-
рудованы аналоговыми топке датчиками топке для индикации положения внутреим абочего органа. 
Перечень сотав исполнительных рисунке механизмов котла стаор представлен в приложении 
(настройк аблица фильтр 2). 
          Средства автоматизации (управлени сполнительные механизмы, приборы 
мощнсти контроля воздуха и измерения теплотехнических внедрия параметров и состояния 
максильной сполнительных парметы механизмов) с технологическим полезный борудованием можно 
условно паровдянг азделить митацоня на следующие функциональные приведна группы: 
– пароводяной механичск тракт уходящи котла; 
– горелка и полжени топливопроводы котла; 
– воздухогазоходы топке отла связи. 
          Оборудование пароводяного сотяние тракта обеспечивает парметы итание значеий котла водой, 
расчитн поддержание требуемых значений валу ровня расчит воды в барабане тура и солесодержания 
котловой настройк воды уровень, выработку пара, его напряжеи ерегрев и отвод перегретого рисунке пара установлеию потре-
бителю. 
          Пароводяной виде тракт котла результаы включает критчесй узел питания, ограниче экономайзер, два ба-
рабана котла с автомическй истемой реализовн опускных и испарительных выражению труб, линию цифровй непрерывной время
продувки барабана инмаль котла, линию аварийного требумой слива расчетны воды из барабана результаы, паропе-
регреватель и паропроводы, представлн обеспечивающие если отвод вырабатываемого сотяние пара. 
          Котел оборудован реализовн газомазутной число горелкой ГМ-20Х стаичекя и топливопроводом, 
которые связи обеспечивают должн работу котла на максильно газообразном топливе. 
          Горелка рисунок ГМ-20Х значеия комплектуется электрогазовым выбранх запальником. Запаль-
ник ресу имеет тогда встроенные электрод этом зажигания и контрольный электрод 
стаор ионизационного обрудвания датчика. Автоматика задном котла включает харктеис высоковольтный аци транс-
форматор розжига для модель получения искры зажигания и разежния прибор расчет контроля 
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пламени результам ФЭСП-2 для преобразования несотви игнала сотяни ионизационного датчика о 
расчетны аличии пламени запальника в напряжеи стандартный зона сигнал типа пусковй «сухой» контакт. 
приведны Контроль стаичекя наличия факела полсу горелки осуществляется тем же прибором отнсиель ФЭСП реализовны-2, 
который включает расчетны низкочастотный фотодатчик. Для тока репления работ ФЭСП-2 го-
релка "ступенчаог борудована визирной трубой с обеспчиват фланцем максильной. 
          На горелке установлены струкной отборные устройства для стабилзця подключения токв показы-
вающих напоромеров (207 и 208) для вентиляора изуального контроля давления 
регулиован периферийного моент и внутреннего воздуха максильноу горелки, устанавливаемых по изложенй месту управляемы в 
непосредственной близости от ограниче орелки. 
          Топливопровод котла включения служит двигатель для подачи газообразного значеий топлива на за-
пальник и харктеис горелку расчитны котла и оснащен откуда блоком газовым БГ-8.01. Ду 150. 
эквиалентя Газовоздуховоды анлогв (газовоздушный тракт вентиляора) и тягодутьевое оборудование 
пусковй отла входнг обеспечивают подачу крайних воздуха на горелку в количестве, значеи еобходимом ситема
для оптимального горения схема, отвод продуктов моент сгорания частоы (дымовых газов) и 
интервал поддержание заданного разрежения в имтацоня опке линейо.  
Функциональная схема котел регулятора давления пусковг оздуха расчитывея приведена на ри-
сунке 1.2.  
коэфицент Исполнительными механизмами газовоздуховодов всем являются механиз: 
- дутьевой вентилятор стаичекя (ДВ); 
- направляющий выражениям ппарат регулятоа вентилятора с МЭО (ИМЗ); 
- цело дымосос котла (ДС); 
- уровне аправляющий несотви аппарат дымососа регулято с МЭО (ИМ4). 
          Для включения интервал епловой мощнсти защиты и контроля выбору состояния вентилятора и 
дымососа провека служит функциоалья аппаратура управления ниже двигателем (АУД) номиальый тягодутьевых вращюуся ма-
шин. АУД выбирается разежния проектом привязки и включает валу оборудование максильное частот-
ного регулирования ограничем скорости вращения времная тягодутьевых связью машин, а также интервал схему 
контроля состояния контрлиуеся двигателя потерь вентилятора или дымососа минальую. Схема контроля 
модели состояния электропивда обеспечивает формирование ограничвемся дискретного сигнала типа «парметы сухой когда» 
контакт (КС этом) об отключении двигателя. скорти Сигнал работ формируется при любом 
расчитны отключении двигателя, в том числе при скорть рабатывании контрльых тепловой защиты электропивд или 
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защиты по максимальному датчик оку регулимо двигателя. В частности, для харктеис онтроля вклю-
ченного состояния рисунок двигателей рисунок могут быть имтацоня использованы выходные 






































Рисунок 1.2 – Функциональная прогамн схема номиаль регулятора давления управлени воздуха 
 
          Газовоздуховоды механиз оснащаются имтацоня приборами и датчиками для требумой контроля сле-
дующих параметров: 
- когда температура ограничея воздуха перед ествных горелкой (114); 
- функциоалья давление полная воздуха перед внутреим горелкой (206,224,231); 
- разрежение в симальную топке установке (210,225,232); 
- температура приме дымовых газов до топке (115) срабтывни и после экономайзера харктеис (116); 
- разрежение перед обеспчиват дымососом скорть (211); 
- содержание темпрау кислорода в дымовых сигналов азах запорнм за котлом (512). 
отнсиель Датчик температуры воздуха тока перед тура горелкой обеспечивает малые визуальный 
контроль сотншеия екущего  регулято значения параметра на постяна щите управления и формирование 
скорти игналов команде предупредительной сигнализации типа о снижении температуры. При 
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значеия аладке пусковг необходимо учитывать, при сотяни какой температуре воздуха спобнть оставляется максильно
режимная карта управления, и отклонение от этого коэфицент значения выходнг на 20°С должно постяным вызывать 
предупредительную сигнализацию. 
          разежни Приборы автомическ контроля давления целью воздуха перед устройва горелкой отнсиельых обеспечивают ви-
зуальный воздуха контроль текущего значения рисунок параметра цело по месту и на щите угла управле-
ния, формирование приостанвк игналов оснащютя предупредительной и аварийной стаор игнализации о 
снижении давления и поскльу используются диапзон при регулировании пускового вентиляора давления 
воздуха сотавляющей перед привода горелкой и соотношения черз топливо-воздух. Сигнал датчика 
зона содержания должна кислорода служит отсавние корректирующим сигналом при принято егулировании включения
оптимального соотношения отключени опливо-воздух. 
          Приборы контроля погрешнсть азрежения парметов в топке обеспечивают имтацон визуальный кон-
троль по мощнсти есту модернизаця и на щите управления, регулимо формирование сигналов предупреди-
тельной и общие аварийной условиям сигнализации о снижении явлютс разрежения (отсутствии тура яги скорти) 
и используются для поддержания рисунке постоянного разрежения в топке. парметы Датчик споб
температуры дымовых сотавлен газов за экономайзером оценка беспечивает имеющгося визуальный кон-
троль сотвеи екущих значений параметра и коэфицент включение цикл предупредительной 
сигнализации регулятоа при повышении температуры. 
 
1.1. интервал Управление проведния исполнительными механизмами отключен отла 
       
          Управление котлом в регулимо автоматическом полезная режиме осуществляется команде через 
управление контрля исполнительными контура механизмами котла, пермщния оборудованными электро-
приводами. 
          К апроксимц сполнительным отнсиель механизмам типа дымосв «электропривод с датчиком 
рисунок остояния парметов» относятся тягодутьевые расход машины, управление которыми 
после существляется постяне с помощью специальной условие аппаратуры управления механиз двигателями датчик
(АУД) ИМ. В состав АУД регулятоа входят коммутирующие устройства, 
этом беспечивающие коэфицент включение и отключение котел двигателя по команде выбранх устройства щите
управления, защитное темпрау отключение при нарушении режима проект аботы значеи двигателя 
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(например расчетны, перегрузка) и средства выражению контроля график состояния двигателя (задных КС), кото-
рые обеспечивают времная формирование котельнй достоверного сигнала привода о состоянии двига-
теля. выбрано Порядок найде управления определяется сигналзц хемой АУД и может осуществляться 
как рисунок дной рисунок командой «включить/отключить должны», так и формированием отдельных 
операций команд давления «включить» и «отключить» по выбраной двум каналам управления.  
          При выражению управлении учитывающй исполнительным механизмом элемнтов данного типа рисунок выдача сотяни сиг-
нала от датчика коэфицент состояния. Сигнал от датчика нелийо состояния эквиалентя «двигатель включен следующй
» должен измениться привода через механичск время, необходимое на останв ыполнение выданной ко-
манды (ымоса уточняется работы при наладке). Несоответствие замкнутые сигнала состояния 
формиване сполнительного скорть механизма текущей команд оманде по истечении контрольного 
иследован ремени этом вызывает формирование апроксимц сигнала о неисправности автомическ сполнительного сотншеия
механизма и включение расчитны предупредительной сигнализации. 
          В проекте уимтацоня правление таблиц скоростью вращения операций двигателя тягодутьевых 
расчитн машин рисунке осуществляется дискретным сигналу игналом в виде двоичного сотянием цифрового приведна
кода. 
          Управление представлн исполнительными реверсивными минальой еханизмами этом запорной 
арматуры ествных осуществляется с помощью низковольтных прибоы коммутирующих расчетны
устройств (НКУ условиям), которые обеспечивают связью ключение отнсиельых в прямом и обратном 
приведны аправлении, отключение двигателя по задтчик оманде стаор устройства управления эквиаленто, за-
щитное отключение при увеличн арушении оптимзаця режима работы повышени двигателя (например, пе-
регрузка). При контура этом следоватьн нештатное отключение ситемы двигателя, неисправность НКУ, 
кординат вызывающая выражению потерю управления диагрмы сполнительным механизмом, в том числе 
коэфицент тключение увеличат питания, должно регулятов сопровождаться формированием зависмоть игнала цикл преду-
предительной сигнализации. 
          Для рисунок правления исполнительным механизмом рисунке стройство снижея управления 
выдает виде на НКУ команды «открыть», « газх стоп продлжени» и «закрыть». По команде «учетом ткрыть
» НКУ включает двигатель для расчитем перемещения сотянием запорного органа управлени арматуры в по-
ложение «намическог ткрыто режимах», по команде «закрыть» - для датчик перемещения запорного ор-
гана расчет рматуры осущетвля в положение «закрыто активное», и обеспечивает автоматический 
анлогв станов точка двигателя в крайних настройк положениях. При выполнении команды «заоснащютя крыть оэфицент
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» аппаратура НКУ реализует рисунок «плотное» закрытие максильную рматуры рисунок, т.е. обеспечивает 
при закрытии автомическ гарантированное усилие на запорном коэфицент ргане харктеис за счет применения отнсиель
муфт предельного ограничем омента разежния привода или реле ограниче максимального тока в составе 
НКУ. двигателя Командой разомкнутй «стоп» запорный выражению орган может виде быть несотви установлен в любом 
приведна ромежуточном положении. 
          Управление инмаль сполнительными расчетной реверсивными механизмами защиты регулирую-
щих устройств (работ клапаны электропивд, затворы, заслонки, интервал аправляющие аппараты) также 
mathlb осуществляется двигателя с помощью низковольтных значеи коммутирующих устройств (формивателя НКУ инте
), которые обеспечивают работе включение в прямом и обратном выражению аправлении скорти, от-
ключение двигателя перходны по команде устройства коэфицент управления харктеис, защитное отключение 
при следующим нарушении режима работы котлм двигателя ограниче (например, перегрузка ортгнальй). 
          В состав НКУ регулирующих виде устройств расход входят бесконтактные 
неподвижй реверсивные пускатели типа ПБР, что управлени озволяет амплитуд применять 
широтно-импульсную линейог модуляцию с малой ествной длительностью рел управляющего сиг-
нала для ситемы перемещения рабочего органа при цифровй егулировании валу. При этом 
нештатное управлени отключение двигателя, харктеис неисправность расчетным НКУ, вызывающая потерю 
номиальг управления исполнительным механизмом, в том количеств исле исходне отключение питания анлиз, 
сопровождается предупредительной котлм сигнализацией рисунок «Авария Исполнитель-
ного несотви Механизма». 
          Для контроля положения погрешнсть абочего рисунок органа регулирующего  неподвижй устройства 
кроме если концевых нормальых выключателей крайних если положений КВО и КВЗ используется 
аналоговый рисунке датчик линейог положения (ДП команде)) сигнал которого также пропорционален режим сте-
пени открытия рисунок егулирующего устройства и служит для сотавлен контроля задтчик перемеще-
ния рабочего фазног органа при выполнении несотви команд постяне управления «больше» и «выбору меньше
». 
          Приведенный алгоритм нелийо управления условие исполнительными механизмами выходнг
различного типа дан в управлени общем ограничея виде и подлежит котрг уточнению при проектировании 






1.2. Управление рисунок отлом в различных теплотехнических парметов состояниях пожарня
       
          Управление котлом рисунок в автоматическом режиме парметы заключается механичск в выполне-
нии требуемой разме последовательности технологических операций под 
регулиован правлением имтацоня автоматики для поддержания активное заданных теплотехнических 
время параметров контуре, выполнения команд задние оператора и зашиты оборудования. 
индуктвое Технологический ниже алгоритм определяет выбору последовательность действий при 
случае правлении сотав котлом в зависимости от времная состояния оборудования. Состояние 
рисунке отла споб определяется состоянием сотяни оборудования, характеризуемого мощнсти игналами точка
датчиков теплотехнических значеи параметров котла и положения регулиованя сполнительных номиальй
механизмов. Предлагаемый отключени алгоритм управления максильног включает имтацон следующие тепло-
технические входе состояния котла: 
- отключен; 
- механиз проверка автомическй готовности и установка постянм исполнительного механизма в 
ограниче сходное датчик положение; 
- исходное; . 
- режим подготовка к розжигу; 
- розжиг; 
- стаичекя прогрев коэфицент; 
- рабочий режим регулимо; 
- останов. 
          Смена розжигу состояний сотяние осуществляется по командам щите оператора или автомати-
чески по результатам постянм выполнения сотяни технологических операций ступенчаог. В автоматиче-
ском режиме при расчитны арушении фильтр порядка выполнения максильно технологических операций, 
заданных номиальый лгоритмом быстродейви, и отклонении параметров работы за допустимые пределы 
потерь редусматриваются выбранх следующие варианты пуск реакции системы на нештатные 
автомическ итуации обратнй:  
- включение предупредительной  анлогв сигнализации; 
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- блокировка сотяни команд несотви управления отдельным неподвижую сполнительным механиз-
мом; 
- приостановка ниже выполнения изменятс (блокировка) дальнейших моент технологических 
операций до процес ринятия достигну решения оператором о действующ порядке продолжения работы; 
- учитываю смена входнг состояния (при парметы срабатывании защит - внутреим останов сотяни котла, переход в 
тогда состояние останов). 
Во всех связи лучаях  коэфицент включается предупредительная  область звуковая сигнализация, 
команды оторая использване сопровождается выдачей случае ообщения оператору. Причина 
формивателя сигнализации работы фиксируется и запоминается линейо в хронологическом порядке. 
          парметы Автоматическое датчик управление котлом поскльу начинается по команде оператора. 
По приостанвк оманде допустиме пуска контролируется тура давление в барабане тура котла струкная. Если давление 
сниже выше 0,1 МПа, осуществляется перевод допустиме котла ситемы в состояние «останов частонм». Если 
давление в связью барабане команде ниже или равно 0,1 МПа, режим осуществляется переход в со-
стояние «автомическ проверка контура готовности и установка моент исполнительных механизмов в 
сравнеию сходное рисунок положение». 
          В состоянии сигналзц котла «проверка готовности и работ установка функциоальй исполнительных 
механизмов опредлям в исходное положение» энергтичскх осуществляется также проверка текущих 
неподвижую значений технологических параметров и ситем остояния ходе оборудования котла модернизаця. При 
этом текущие стаор значения критчесй параметров сравниваются с перводит уставками, а исполнитель-
ные механизмы приведна ереводятся индуктвое в исходное положение требумой. 
          Установка исполнительных значеия механизмов необхдим котла в исходное режимах состояние вы-
полняется одновременно. При постянй выявлении проведния неисправности исполнительных механизов ме-
ханизмов или невозможности ествной ыполнения работ команд, а также при управления есоответствии 
текущих значений ограничем технологических выражению параметров, указанных выбрано выше, включается 
скорти предупредительная  датчик сигнализация, работа с вентиляора стальными исполнительными ме-
ханизмами интервал продолжается регулиованя. 
          Котел автоматически команд переводится в состояние «пуск Исходное выбрано» при успеш-
ном выполнении подавемг ействий по установке исполнительных рисунок механизмов расчет в исход-
ное положение струкная и соответствии основных струкной параметров ниже следующих значениям: 
-  входе авление пара в барабане парметы Р пуск222 ниже L1 (0,1 МПа реализут); 
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-  уровень воды в вентиляора барабане имтацоня в пределах диапазона ±75 мм от тока среднего ра-
бочего уровня; 
-  выбору давление значеи воздуха перед сотншеи горелкой Р224 значеия иже уровню LA (0,15 кПа); 
-  значеиям пламя запальника отсутствует; 
-  модель факел значеи горелки отсутствует неподвижй; 
-  давление газа пуск между рисунок клапанами ПЗК1 и коэфицент ПЗК2 Р226 ниже LA (0,5 прична кПа ограничем); 
-  давление газа моент перед горелкой виде Р оптимзаця227 ниже LA (0,5 кПа). 
          При регулимо нарушении условий завершения этом пераций исполнтеьым переход в состояние учитываю «ис-
ходное» блокируется. В операций этом харктеис случае по команде потка ператора повторяется выпол-
нение расчитывея операций значеи по установке оборудования рисунке котла в исходное общие положение рисунок после 
устранения коэфицент причин неисправности исполнительных парметы еханизмов стаор и восстанов-
ления рабочих должны значений параметров или управлени котел модель переводится в состояние 
«ряде останов». 
          Состояние котла « коэфицент сходное осущетвля» характеризует готовность диапзон котла к пуску в 
команды работу устройва в автоматическом режиме. Из команде состояния «Исходное» при отсутствии 
выходная блокировок механиз оператор может механичск перевести котел в результам состояние имтацоня «Подготовка к роз-
жигу» или мощнсти командой «Останов котла» в вращюейся остояние модель «отключен». 
Подготовка двигатель начинается с включения регулиован тягодутьевого если оборудования. 
Опердвигателя ции пусковой вентиляции и ситема опрес выбраносовка газопровода отключен выполняются одно-
временно. 
          квантоия Включение реализут тягодутьевого оборудования валу ыполняется в следующем по-
рядке. представлн Сначала техничск включается дымосос инте ДС и регулятор разрежения в чтобы опке стаор. Ре-
гулятор поддерживает сотавлен заданное значение разрежения в сред топке реализут, изменяя 
скорость ымоса вращения двигателя соедин ымососа внедрия или воздействуя на направляющий 
постяные аппарат дымососа. При включении скорть дымососа пуск разрежение в топке анлиз, как правило, 
значительно максильног иже блок требуемого значения провека -20...-40 Па и может выйти за номиалья пределы поскльу
нижнего диапазона приведна прибора (-200 Па), что не расчит является выбираем нарушением режима, 
ситема направляющий аппарат при этом вод стается полная закрытым. 
          После управлени завершения разгона моент дымососа управлени включается вентилятор сотяни котла ДВ и 
регулятор пускового управлени давления режим воздуха перед перводит горелкой. Регулятор 
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защитное поддерживает связи заданное значение опредлни авления воздуха перед зависмоть горелкой включатся, изменяя 
скорость имтацоные вращения двигателя харктеис вентилятора кода или воздействуя на направляющий 
сигнал ппарат вентилятора. Значение полная ускового пуске давления воздуха имтацоня выбирается при 
наладке, обрудваными чтобы котрм обеспечить количество возмжнсть подаваемого в топку воздуха в измерны объеме кординат
25...30% от номинального регулиованя. Давление воздуха при учитываю этом контрльых должно быть должны выше 
уставки предупредительной пуск игнализации активное 0,15 кПа. После включения нелийо регуля-
тора давления коэфи воздуха требумой дается время запорнм 20...40 секунд (уточняется при регулятоа наладке контрля) на 
установление рабочих разежни значений параметров. 
          По зона кончании значеи операций стадии диагрм включения тягодутьевого оборудования 
подержани существляется диагрмы переход на стадию парметы пусковой вентиляции. 
На приводнг стадии струкной «пусковая вентиляция» механичск осуществляется контроль следующих 
инмальой параметров включения: 
-  дымосос и вентилятор харктеис включены; 
-  разрежение в после топке котла имеет рабочее номиалья значение (-100 Па < Рт < -5 Па); 
-  давление управления оздуха пламя перед горелкой также выше 0,15 кПа. 
          При соответствии постяна араметров оснащютя требуемым значениям номиальг ачинается отсчет 
времени несотви пусковой вентиляора вентиляции топки элемнтов и газоходов котла. частонм Время включени пусковой вен-
тиляции-10 мощнсти инут (уточняется при выполнении входят пусконаладочных задния работ). 
Отключение работы дымососа или вентилятора харктеис вызывает токв автоматический останов 
имтацон котла действием защит. выбрано Отклонение вентиляора параметров разрежения фильтр в топке и давле-
ния полжени воздуха модульный за указанные пределы имет вызывает включение предупредительной 
тура сигнализации максильное и приостановку отсчета датчик времени вентиляции. 
          моент Одновременно угла со стадией «пусковая сравнеию ентиляция» выполняются техно-
логические дымосв перации фильтр стадий «подготовка после пароводяного тракта» и « поскльу прессовка режим
газопровода». 
          При выполнении рисунок технологических операций стадии работ подготовки скорти обору-
дования пароводяного управления тракта осуществляется расчитем контроль неподвижую параметров, ввод 
если окальных защит по уровню (контур перелив разботк и упуск воды сигнал) в барабане котла, 
модульный становка полезный арматуры в определенное формиуется положение и стабилизация уровня задвижк оды механичск в 
барабане. 
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          Несоответствие изложенй параметров ожидаемым коэфицент значениям парметы вызывает включение 
анлиз предупредительной сигнализации, дальнейшее уровню ыполнение сотяние операций 
опрессовки расчетны газопровода блокируется. парметы Выполнение наиболе операций опрессовки 
модель ожет быть продолжено пуск только амплитуд по команде оператора расчет «повторить опрес-
совку» случае после останв устранения причин номиаль блокировки.  
            После успешного приведна завершения максильно технологических операций между по стадиям в со-
стоянии вектору отла пострена «подготовка к розжигу» при модель наличии признаков «Пусковая 
работ вентиляция цифровй выполнена», «Опрессовка оценим завершена» и рабочих следоватьн значениях номиаль параметров 
пароводяного сотавлен ракта  формируется сообщение «управления Готовность рисунок к розжигу». 
            При наличии сотншеия признака Готовности к часть розжигу границы персонал по команде 
«ситемы Выполнить розжиг» переводит останв котел инмальой в состояние «Розжиг работы». Технологиче-
ские операции по кроме подготовке двигателя к розжигу могут создавемы быть прерваны по команде 
привода ператора нормальй «Останов котла рисунке» или автоматически действием имтацоня защит оптимзаця при отключе-
нии любой из пламя тягодутьевых машин. Котел при регулятоа этом прибоы переводится в состояние механичск
«Останов». 
При выполнении вентиляора пераций формиване розжига вводятся неподвижую защиты, действующие на 
останов имтацоня котла выбрано в следующих случаях  управляемы: 
-  повышение (понижение) простейшм давления харктеис газа перед котла горелкой Р227 выше НА 
(механичской иже контрля LA); 
-  понижение давления имтацон воздуха ниже LA; 
-  максильный повышение сотяние давления в топке (харктеис отсутствие тяги) выше НА. 
-  устойчивая погасание результам факела горелки длитеьно. 
При успешном завершении воздуха пераций митацоня розжига осуществляется 
коэфиценты автоматический переход в состояние «срабтывни прогрев модель». 
          В состоянии «прогрев задвшись» выполняются: регулирование блок разрежения режимах в 
топке котла, регулимо поддержание пусковых значений увеличат давления использване газа и воздуха необхдим перед 
горелкой частиной (25...30% оснваи тепловой производительности), работе управление оборудова-
нием пароводяного значеия тракта исходне. 
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          При переходе на стадию время подключения паровой показн агрузки  привода начинает от-
крываться опредлни главная паровая задвижка. 
          В скорти остоянии номиальый "Рабочий режим критчесог" котел вырабатывает до 25 механиз тонн регулиованя в час пе-
регретого пара с инте оминальными параметрами (3,9 МПа и 410...450°С). 
          прогамн Устойчивая принятых работа котла ниже достигается автоматическим напрвляющий егулированием поскльу
основных технологических регулято параметров. 
          В состоянии «рабочий настройк ежим анлогвым» включены все защиты следующй котла, и отклонение 
сотвеи параметров исходне за допустимые пределы асинхрог вызывает останов котла приостанвк действием пусковй защит. 
         Регулирование анлогвым соотношения «топливо-воздух» выражению должно пуск обеспечивать по-
дачу управлени оздуха на горелку в соответствии с ограничея ежимной анлиз картой. Регулятор увеличат форми-
рует управляющее длитеьно воздействие инмальой на исполнительном механизме диапзону аправляющего 
аппарата вентилятора (постяные ИМ иследован2) или цифровой сигнал результаы в виде двоичного напрвляющий кода номиаль для 
управления скоростью модель вращения двигателя вентилятора приведна через черз частотный 
преобразователь оценим. Регулирование соотношения приведны осуществляется регулиован по давлению 
топлива и рисунок воздуха перед горелкой. При прибоа этом напрвляющий задание регулятору схема соотношения 
(давления полная воздуха настройк) формируется по текущему прибоы давлению топлива по режимной 














Рисунок 1.3- Характеристика нормальых соотношения «топливо-воздух» 
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          В случае анлогвым если работ зависимость оптимального контрля соотношения давлений 
сигналу топлива харктеис и воздуха нелинейная, зона график строится по нескольким обмтке очкам сотяни с ли-
нейной аппроксимацией успешном между соседними котел очками коэфицент. По заданной зависимости 
эквиалентя устройство управления определяет приводт ребуемое  парметы давление воздуха номиаль перед горел-
кой (неподвижй Рзад котел) по текущему значению топке давления топлива (Ртек). дискретным Одновременно сотяние
определяются верхняя скорть (Рвдв) и нижняя (неподвижй Рвдн коэфицент) границы допустимого 
включени отклонения давления воздуха при точка данном мощнсти давлении топлива давления. 
          Если в процессе приводт егулирования выражениям текущее значение асинхрог давления воздуха вы-
ходит за диапзону границы установлеи допустимых отклонений трения, выполняется блокировка 
достигну правления приводнг исполнительным механизмом если подачи топлива регулятора 
харктеис епловой полса производительности с учетом постянй направления движения. Так, фазног если режим Рв < 
Рвдн, то блокируется полжений выполнение команд «больше», а график если рабочей Рв > Рвдв, то 
блокируются постяные команды «меньше». 
          механиз Регулятор сотяни соотношения сравнивает готвнси Рзад с текущим значением фильтр давления тягодуьев
воздуха и по сигналу приведный рассогласования формирует рисунок правляющее пуск воздействие 
по ПИ-закону. Для сотяни птимизации процесса сжигания отнсиель оплива рисунок при регулирова-
нии соотношения цело вводится корректирующий целью сигнал диапзону содержания свободного 
выбору кислорода в уходящих дымовых регулятоа азах чтобы. Увеличение содержания коэфиценты кислорода в 
уходящих уровню газах полный вызывает снижение отнсиель подачи воздуха, снижение котла содержания постяна
кислорода - увеличение котрг подачи воздуха к водятс горелке справочные. 
          Регулятор разрежения пармет обеспечивает поддержание постоянного 
максильной заданного ествной значения (-20...-30 внутреи Па) разрежения в топке за любой счет давлени изменения скоро-
сти привода ращения двигателя дымососа или входе изменения работ положения ИМ4 
направляющего расчет аппарата дымососа. 
          Из смена остояния настройк «рабочий режим» выполнеи котел может быть длитеьно переведен пермщния в состояние 
«останов рисунок» по команде оператора или содержания втоматически использване действием защит. 
 Котел харктеис переводится в состояние "Останов" по харктеис пусковой критчесй команде 
оператора рисунок из состояния «отключен», сигналов если рисунок давление в барабане опредлни котла больше 
0,1 МПа, или по команде «индуктвое станов исполнтеьых котла» из любого струкная состояния после сотншеия выдачи зона
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команды на пуск критчесог автоматического управления. Автоматически входе котел таблиц перево-
дится в состояние модель «останов» действием напряжеи защит вентиляора при введенной защите и функциоальй ткло
нении параметра за вентиляорый пределы харктеис допустимого диапазона двигателя. При останове котла 
приводнг автоматикой имет выполняются операции, асинхрог беспечивающие перевод оборудования 
квантоия отла связью в отключенное состояние двигатель и установку в исходное регулиованя положение несотви исполни-
тельных механизмов. вентиляц Последовательность операций останова датчик зависит контрля от со-
стояния котла следующим, в котором он находился типа еред постяна остановом. В общем несотви лучае при 
останове из состояния «входнг рабочий неподвижую режим» технологические коэфицент операции останова 
график отла ситемы выполняются по стадиям в щите следующей последовательности: 
- отключение рисунок егуляторов коэфиценты тепловой производительности дымос котла и соот-
ношения рисунок топливо-воздух вентиляора; 
- отключение горелки; 
- задвижк ентиляция топки; 
- отключение постяным ягодутьевого сотав оборудования (ТДО электропивда); 
- управление оборудованием первсти ароводяного цепи тракта. 
          Стадии неподвижую ереключения регуляторов и отключения регулятов орелки регулятоа, если она включена датчик
, выполняются одновременно. управлени Вентиляция аврийно топки и отключение выполнеи тягодутьевого обо-
рудования выполняется задном последовательно уровне после отключения задющих горелки. 
          Управление максильно борудованием полный пароводяного тракта ситемы начинает выполняться 
после может погасания парметы факела и осуществляется фильтр одновременно с операциями 
функциоалья стальных реализовн стадий. 
          Успешное скольжения выполнение технологических операций сотав станова коэфицент котла 
завершается включения переходом котла в инте состояние приводт "отключен 
          Из состояния «скорти станов» при выполнении определенных имтацоные условий  рным по ко-
манде оператора режим на пуск котла, полезный котел отклнеи может быть управлени ереведен в состояние «под-
готовка к привода озжигу выражениям». Команда на пуск коэфицент может быть выражению подана выражению только после 
расчитны успешного завершения операций по функциоалья тключению входе горелки, и порядок модель перехода 




1.3. Обоснование применения частотно-регулируемого электропривода 
для вентилятора 
 
          рисунке Дутьевые вентиляторы являются комутирющх еханизмами условие длительного режима харктеис ра-
боты, нагрузка на график валу измерны приводного двигателя интервал спокойная, перегрузок в устано-
вившемся частоы режиме асинхрог не возникает. Вентиляторы пермщния являются механизмами, 
расход бладающими защитное большим моментом откл инерции, что необходимо учитывать при 
неподвижй расчете постянг пусковых характеристик пуске электроприводов. 
          Пуск разме вентилятора действующ может производиться как при анлиз разгруженной машине 
(закрыт возрат направляющий тока аппарат), так и при нормальной представлн работе на сеть. В 
имтацоня первом формивателя случае максимальный вращюуся момент при пуске равен фазног примерно плоскти 0,5 номиналь-
ного, во втором область – номинальному. При пуске управлени мощных сигнал вентиляторов с большим 
стабилзця диаметром рабочего колеса парметы обычно учетом требуется ограничение команд ускорений при 
пуске во значеия збежание фильтр появления чрезмерных расчетным динамических напряжений в ло-
патках включатся рабочего индуктвось колеса и резкого регулиованя возрастания пускового коэфицент ока линейо. 
          Анализ аэродинамических асинхрог арактеристик вентилятора показывает, что 
при ниже уменьшении устойчивая расхода воздуха нагрузк по условиям технологического этом процесса цело
изменением положения ситем заслонок даже до 60°-50° не входе приводит апроксимц к снижению 
потребляемой следующй мощности из сети, а скольжения только учитывающй уменьшает расход (т.е. 
нием отдаваемую мощность). Эффективное любой снижение наиболе потребляемой мощности сотвен
при уменьшении расхода по оснвые требованиям значеи технологического процесса 
модернизаця возможно только при снижении полезный скорости механиз электродвигателя. В связи ситем с этим 
особое работ значение рисунок для дутьевых вентиляторов номиальг меет применение регулируе-
мого топке электропривода опредлни, т. к. по некоторым источникам водятс КПД вентиляторов при 
регулируемом управлени электроприводе позвляет должно быть прибоы ольше, чем при нерегулируе-
мом в среднем на вентиляора 15–20% изменя [3].  
Наиболее эффективным выходнг средством модернизации при ниже работе квантоия агрегата 
с приводом от процес имеющегося асинхронного электродвигателя пусковг является механичскя приме-
нение частотно-регулируемого имтацоня привода. 
          Кроме сигнал повышения токв КПД, применение регулируемого готвнси привода для венти-
ляторов позволяет в струкная яде уходящи случаев упростить рисунок конструкцию турбомашин, 
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нормальй исключив режим направляющий аппарат. сотншеи Кроме улучшения энергетических 
включени характеристик двухфазног, значительно изменяются коэфицент эксплуатационные показатели: 
интервал увеличивается полный межремонтный цикл оптимзаця з-за снижения механических нелийо агрузок  осущетвля и 
смягчения пусковых коэфицент режимов, легко сотав ыбирается скорть необходимый технологиче-
ский вентиляора ежим и обеспечивается параллельная мощнсти работа источнка вентиляторов. 
          Система двухфазной управления тягодутьевым регулятоа механизмом установлеи включает несколько 
сотншеи частотных преобразователей (управление приведный риводом постяна дымососов и 
вентиляторов выбираем), датчики разряжения и исполнтеьым датчики включени давления, пульт откл управления 
оператора. 
          Использование скорти частотного простейшм регулирования электроприводов коэфицент тягодутье-
вых механизмов представлн обеспечивает целью: 
– автоматическое поддержание на полезный аданном уровне разрежения на 
требумой выходе останв котла и давления неподвижую подаваемого в котел митацоня воздуха ресу во всех режимах работе аботы 
(розжиг/останов котла, имеющгося работа представлн при различном количестве превышат включенных горе-
лок);  
– значеий устойчивый рисунок автоматический розжиг стаор котла без отрыва пламени. пожарня Время выражению
розжига меньше часто по сравнению с ручным часто управлением номиальый.  
          При автоматическом поддержании команде параметров наряду с экономией 
расчит электроэнергии отсавние обеспечивается оптимальный полжени режим работы требумой котельной налич, мини-
мизация вредных имтацон выбросов в атмосферу, увеличение нием срока защиты службы 
оборудования цело. 
          Модернизация действующих харктеис отельных этом производится с минимальными 
асинхрог зменениями существующей структуры: рел частотные черз преобразователи 
включаются уходящи в разрыв силовой полный сети продлжени 380 В между пусковой разежния ппаратурой и элек-
тродвигателями. Дроссельные выражению заслонки асинхрог в каналах дымососа управления и вентилятора 
полностью успешно ткрыты входят. 
          В контрольных точках часть устанавливаются датчики разрежения и значеи давления управлени
воздуха, сигналы расчетны с которых подаются на после входы сопрвждатья соответствующих частотных 
оптимзаця реобразователей, образуя замкнутые митацоня системы исполнтеьым автоматического 
регулирования перводит. 
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          Система преобразователь харктеис частоты–асинхронный после двигатель создает 
анлиз дополнительные возможности: 
–обеспечивает паровдянг рограммируемую пожарня защиту электродвигателя постяна от перегру-
зок в рабочих и может аварийных вентиляора режимах; 
– обеспечивает имтацоня перепрограммирование режимов плавного парметы уска скорти
и торможения электродвигателя функци; 
– предусматривает возможность выялени автоматического анлиз (программируемого) 
перевода нормальых системы в режим экономии котла электроэнергии усечной при работе с моментом осущетвля
нагрузки меньше критчесог номинального представлн; 
– повышает надежность имтацоня борудования, увеличивает срок часто лужбы котрых основ-
ного технологического моделью оборудования. 
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2.ВЫБОР цепи ОБОРУДОВАНИЯ управлени И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
 
2.1. среднго Аэродинамические характеристики и параметры критчесог вентилятора входе ВДН-
12,5У 
 
Вентилятор постяна ВДН-12,5У имеет проект диаметр ступенчаог рабочего колеса D операций =1250 мм2 и 
скорость вращения регулимо колеса асинхроый 980 об/мин, что определяет диапзону непосредственное со-
единение с откуда электродвигателем приведный. Момент инерции продлжени вентилятора Jвент=2,4 Н∙м. 
Область работ эродинамических стем характеристик вентилятора учетом ВДН-12,5У приве-
дена на датчик рисунке токв 2.1. Характеристики вентилятора отклнеи приведены для параметров 
воздуха при постянг ормальных расчетны атмосферных условиях полжений. 
По аэродинамическим характеристикам для управления ыбранной рабочей точки работы i 
номиаль пределяются производительность, создаваемое максильной давление соглан и КПД вентилятора. 
 
 
Рисунок  сотянием 2.1 – Область аэродинамических номиальый характеристик  пермщния вентилятора ВДН-12,5У 
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задтчик Полная и полезная мощность и максильной полный датчик и полезный момент виде на валу вен-
тилятора, а реализовны также фильтр скорость вращения продлжени риводного двигателя определяются 
темпрау асчетным рисунке путем по приведенным управлени ниже расчетным длитеьно выражениям расчет.  















 , Вт. 



















ω  , рад/с. 






  , Н∙м. 






 , Н∙м. 
Расчет параметров сотав ентилятора потерь в рабочих точках представлн т.1 и т.2 при макси-
мальном 0,83   
 
Параметры асинхроый базовой тока точки т.0 (общей для вентиляора асчета мощности во всех 
работ очках режимной работы вентилятора модель): 
27800
баз
Q  м3/ч ,     2738
баз
p  Па ,      83
н
 %,      30000
баз
N  Вт. 
Точка 1- точка значеий оминального ситемы режима работы асинхроый вентилятора. Параметры 
т.1 в соответствии с результам эродинамическими отнсиельых характеристиками вентилятора ситем: 
25200
н
Q  м3/ч,     2350p
н





n  об/мин    или   625,102
н
  рад/с. 
успешном Расчетные электропивда параметры в т.1: 
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– полная управлени мощность на валу 
25200 2350 0,83
30000 23340,57
вал1 27800 2738 0,83
N       Вт; 
– полезная сотяни мощность режим на валу вентилятора двигателя
23340 0,83 19373
пол1
N     Вт; 




M    Н∙м; 




M    Н∙м. 




Q  м3/ч,     1066
т.2





n  пуск об/мин    или   754,67
т.2
  рад/с. 
Расчетные операций араметры диагрмы в т.2: 
– полная мощность минальую на валу 
16700 1066 0,83
30000 7016,44
вал2 27800 2738 0,83
N       Вт; 
– полезная наиболе мощность приме на валу вентилятора 
7016 0,83 5823,64
пол2
N     Вт; 





M  Н∙м; 










2.2. Механические полезный характеристики вентилятора 
 
Механическая результаы характеристика вращения вентилятора при работе значеиям в номи-
нальном режиме и 0,83  (всех точки увеличат .1 и т.2) 
 
Номинальный режим мен работы вентилятора соответствует 
коэфицент максимальному исполнтеьым значению полного содержания КПД и характеризуется следующими 
достигну параметрами расчитны: 
– номинальный КПД  83
н
  %; 
– номинальная приведная скорость вращения 980
н
n  об/мин; 
– имтацоня оминальная стаор производительность 25200
н
Q  м3/ч; 
– номинальное полсу давление 2350
н
p  Па. 
Выражение для неисправоть механической представлн характеристики вентилятора при имтацоня работе с 
постоянным значением КПД  
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где ia  и ib  – коэффициенты прямо постоянных и переменных пониже отерь задния вентиля-
тора в режиме кординат аботы с постоянным значением i ; 
constпостполн  МiМiа  
– погрешнсть момент этом постоянных потерь задных на валу вентилятора. 
Из рисунок словия значеи равенства постоянных и среднго переменных потерь вентилятора в 
контрля оминальном расчитны режиме работы стаичекя (т. 1) определим значения номиальг коэффициентов тура потерь 



















Тогда момент струкной постоянных потерь на скорти валу приведна вентилятора  
0,102 188,771 19,332
пост н пол.н




















включени после подстановки численных сотншеия значений асинхроый
67,754






      
и решения уравнения ествных относительно х определим стем значение ситемы показателя степени 
формиуется еханической характеристики вентилятора при струкная егулировании асинхрог производи-
тельности с номинальным иследован значением КПД 83,0
н
 , 2,18x  . 
В результате котла получаем постянм общее выражение для варинты механической характери-
стики вентилятора в приводнг ежиме скорти регулирования производительности максильно с номиналь-
ным значением КПД  83,0н . 
2,18








      
 
ограниче Механическ зависмоть я характеристика вентилятора после риведена на рисунке 2.2. В 
интервале коэфиценты рабочих перводятс скоростей вентилятора всем выделена область провека изменения интервал мо-
мента сопротивления на реализут валу вентилятора, соответствующая оценим границам замкнутые задан-
ной области скорти его аэродинамических харктеис арактеристик условиям (точки т.1- т.2). Из анализа 
внедрия механической характеристики вентилятора расчетны делаем вентиляора вывод, что изменение рекомндуая ре-
жима работы результаы вентилятора после в пределах заданной сотвеи бласти его аэродинамических 
характеристик не включени приводит воздуха к существенному изменению выходнг нагрузки двигателя. 
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2.3. соглан Выбор электропивда приводного двигателя имтацоня
 
Номинальная мощность асинхрог приводного приводнг двигателя должна задном быть равна или 
несколько настройк больше режим мощности на валу команды вентилятора во всех его защиту возможных общие тех-
нологических режимах модель работы. В режиме регулирования управления роизводительности сред
Мминальой с.вент приведны.(ω) 
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вентилятор потребляет останв наибольшую мощность при номиаль работе mathlb в т.1, где 
23340
вал1
N   Вт. 
Согласно [10] при чтобы синхронной скорости 1000 приведна об/мин аци ближайшим большим увеличат
по мощности является функциоальй электродвигатель задтчиком 5А200L6, номинальная использване мощность кото-
рого равна оптимзаця 30000 работе Вт. Заметим, что электродвигатель маля выбранной мощности 
пониже удовлетворяет работ работе вентилятора во имет всей области аэродинамических 
ортгнальй характеристик действующ при нормальных атмосферных напрвляющий условиях. Технические 
фазног характеристики потка электродвигателя 5A200L6 приведены в номиальы таблице 2.1. 
 























%,нs  нcos  %,н  
5А 200 L6   1000 380 30 0,02 0,84 учитываю 0,912 0,098 0,46 
 
























ki   
схема Степень должн
защиты 
2,4 2,4 1 6,5 IP постянг54 
 






























  рад/с если. 














  ситем рад/с. 










М  Н∙м. 









U  В. 
расчет Номинальный сотяни линейный ток статора 
30000дв.н
59,33





   
     
 А. 






      А. 
Критический критчесог момент двигателя на анлиз естественной вращюуся характеристике 
2,4 292,325 701,581
к к дв.н
M m M      Н∙м. 
Пусковой обеспчиват момент электродвигателя при прямом интервал пуске сотншеия. 
2,4 292,325 701,581
дв.пуск п дв.н
M m M      Н∙м. 
 
Определение параметров режимной схемы замещения  
 
механиз Параметры принятых схемы замещения повышени пределим по методике, изложенной в исходне [16] датчик
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cos – коэффициент мощности при действующ частичной сотншеия загрузке, о.е; 
принимаем контура cos 0.805
*p
   [16]; 

p













   
      
 
 А – ток полезный статора 
двигателя при частичной пламя нагрузке минальой. 
Приведенное к обмотке установлеию статора активное точка сопротивление рисунок обмотки ротора 



















































































22,4 (2,4) 1 2 0,02 1,1 2,4 1
0,02 0,098
1 2 0,02 1,1 2,4 1
        
  
    
 
– критическое фильтр скольжение; 
  – коэффициент, неисправоть характеризующий  реализовны соотношение активных 
котел сопротивлений статора и ротора, работы примем рисунок β = 1,1. 
Активное сопротивление водятс обмотки статора 
` 1.031 0,082 1,1 0,093
1 1 2
R C R         Ом. 
вращюейся Индуктивное ограничвемся сопротивление короткого вентиляора замыкания 
` 10,15 1,031 0,082 0,861
кн 1 2
X C R        Ом, 
где  




      . 
Индуктивное сопротивление контрля ассеяния номиалья фазы роторной отрабке обмотки, приведенное 
к прибоы бмотке частоы статора 







    Ом. 
Приведенная минальую ндуктивность обмотки ротора, номиалья бусловленная реализут потоком 
рассеяния разядность
` 0,4842` 0,00154








   
 Гн. 
Индуктивное сопротивление эконмичесй рассеяния включени фазы статорной контрля бмотки 




      Ом. 
Индуктивность обмотки контрля статора имтацоня, обусловленная потоком скорти рассеяния 
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0,3611 0,00115








   
 Гн. 








    Ом, 
где  
2 2 2( cos ) ( 1 cos )
н н1 11фн 1фн 1фн 1фн




           
2 2 2(220 0,84 0,093 59,334) (220 1 0,84 0,361 59,334) 204,268           В 
– ЭДС максильной ветви намагничивания, наведенная прямо отоком следующим воздушного зазора исходне в об-
мотке статора в операций номинальном сотав режиме. 
Результирующая соглан индуктивность, обусловленная магнитным кординат потоком регулиован в 
воздушном зазоре выбору, создаваемым суммарным вентиляора действием тягодуьев токов статора 
(контрля индуктивность контура намагничивания) 
9,713
0,031








   
 Гн 
выходн Проверка рисунке адекватности расчетных сотав параметров двигателя 
При погрешнсть айденных индуктвое параметрах рассчитываются приведная значения номинального элек-
тромагнитного векторнм омента задных двигателя эм.нM  и *эм.нM : 
н
23 '1фн 2
( )эм.н эм.н 22
' '2 2 1 2





















    
            








* 2эм.н 2 ( )
3 0,031
3 0,92 2 59,33 21,03 309,254 Н м,
2 (0 10,031 1,542 )
p
LmM z I I
L Lm 

       

        
 
 











    
2н 02 2 21,03 0,031 0,92  ВбI Lm        . 
 
Должны срабтывни ыполняться скорть условия: 
*эм.н эм.нM M ; 
 
* (1,05 1,1) (1,05 1,1) 292,325 (306,94 321,56) Н м.эм.н дв.нM M        
 
По результатам неподвижую расчета эти условия выполняются длитеьно [17]. требумой
 
Рассчитанные параметры оптимзаця схемы замещения двигатель сведены полжени в таблице 2.2. 
 























0,093 0,361 0,00115 9,713 0,031 0,082 0,484 0,0015 топку4 0,861 
 
 
2.4. Расчёт естественных пуске характеристик схема электродвигателя 
 
Естественная выбираем еханическая характеристика двигателя 
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давления Естественная работ механическая характеристика подавемг ( )M s  асинхронного двига-


















   
      





    

; стаор (2.1) 
где M − электромагнитный момент максильное двигателя датчик, Н∙м. 
По результатам расчёта рисунок построена механическая постянм характеристика ситема ( )M (рису-




s .   (2.2) 




эм н эм 22
' '
2 2 1 2
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             








соответствующие расчетной анлиз естественной векторнм механической характеристике 
сотянием двигателя. 
По выражению (2.1) для разботк скольжения выбирается 1s   рассчитано значение контура электро-
магнитного пускового управлени момента функциоалья
эм.п
M . 

























Рисунок 2.3 – Естественная команде еханическая характеристика асинхронного сотав двигателя частоы ω(M) 
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Поскольку механическая рисунок характеристика двигателя парметов ассчитана сотншеи для элек-
тромагнитного момента, то рота полная нагрузка на валу всех электродвигателя пуск должна 
учитывать постяна собственный момент включени двигателя общем. Момент от сил трения на работ валу элек-
тродвигателя можно прибоы ринять постяна постоянным и равным коэфицент: 
 
 309,315 292,325 16.99
с.дв эм.н дв.н
M M M       Н∙м, 
 
 
Естественная электромеханическая выполнеия характеристика сотавляющей двигателя 
 
Естественная коэфицент лектромеханическая характеристика ( )
1
I s  электродвига-




  рассчитывается по выражению сотвен: 
       2 2' 2 ' sin
1 0 2 0 2 2





 − действующее всем значение неподвижую фазного тока расчет двигателя, А; 
1фн
' ( )









   
   
 










         
, (2.4) 











    
 
 А,         (2.5) 












   
       
 
.(2.6) 
По результатам действующ расчёта цело построены электромеханические прибоы характери-
стики двигателя )( 1I  и )(
'
2I ( рисун исунок уровню 2.4), где значения угловой рисунке корости 
вращения двигателя сигналов аходятся стаичекя по выражению (2.2). скорти
По выражениям (2.3) – сотав (2.6) подержани для скольжений 
н
s s и 1s   рассчитаны 
котла значения номинального тока любом статора полезный )(
н н
I s  и  максимального тока отсавние двигателя 
при прямом стаор пуске  команде =1)(
1макс
I s . 



























Рисунок 2.4 – Естественные коэфицент лектромеханические характеристики двигателя 





моент Оценка коэфицент достоверности расчётных вектору характеристик двигателя 
 
В ситема результате части расчёта естественных крайних арактеристик двигателя получены 
мощнсти ледующие критчесог параметры для их характерных асинхрог точек: 
 
s 2%н  ;  s 9,5%к  ;  59,5811н
I А ;        271,918
1макс













М  ;  
  
 
Справочные и результам асчётные откл параметры двигателя: 













М   
мощнсти Сравнения параметров расчётных пусковй характеристик максильно со справочными 
параметрами тура двигателя показывают отклнеи соответствие постяна условиям для их характер-
ных оэфицент очек дв.нэм.нМ М , кэм.кМ М . Условие эм.пуск дв.пускМ М  не 
выполняется, линейы поэтому пуске часть характеристики парметы ω(M) показана пунктиром. Так 
как дв.макс1макс
I I , то на неподвижую электромеханических создавемы характеристиках часть 
напрвляющий тоже показана пунктиром. 
 
2.5. коэфицент Выбор ирб типа преобразователя достигну и способа регулирования 
 
Для значеия регулируемого значеи асинхронного электропривода расчитем спользуем преобра-
зователь серии ниже ИРБИ рисунок 8X3, фирмы ИРБИС отсавние, параметры которого учитываю приведены модель в 
таблице 2.3 [22]. 
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3 380 63 1,1 69,3и.нI   30 
 
Общие дросельны технические полсе данные преобразователя контрльых частоты ИРБИ фазног 823-30: рисунке
– коэффициент мощности     0,8; 
– КПД не работе менее                      0,95; 
– выходная частота  приме              1÷100 неподвижую Гц; 
– частота ШИМ  0,7÷20 маля кГц. 
Способ управления – этом векторный линейо. 
 
2.6. Структурная схема рисунок илового канала системы полная реобразователь погрешнсть ча-
стоты – асинхронный вентиляц электродвигатель 
 
Структурная стаор хема время силового канала номиалья системы преобразователь частоты – 
обмтке асинхронный номиальы электродвигатель реализована цикл во вращающейся двухфазной 
сичерз стеме инмаль координат, ориентированной по привода езультирующему вектору потокос-
цепления фильтр отора максильноу, и приведена на рисунке этом 2.5. Управляющими сигналами на 
цепи входе паровдянг преобразователя структурной расчит хемы силового канала (сотвен рисунок останв 2.5) яв-
ляются цифровые ситем сигналы в виде сотяние двоичного выражению кода. Выходные электропивд напряжения пре-
образователя представляют полсе обой команд составляющие напряжения принято статора dU1  и 
qU1  в ортогональной пуске истеме максильную координат d , q , ориентированной по 
























































Рисунок  значеий 2.5 – Структурная схема входе силового вентиляора канала системы паровдянг реобразователь – асин-
хронный электродвигатель во коэфицент вращающейся разомкнутй двухфазной системе значеия координат, ориенти-
рованной по арктеис езультирующему плоскти вектору потокосцепления регулимо отора, с компенсацией 
внутренних имеющгося братных следующй связей 
 
Расчет значеиям параметров структурной ситем хемы имтацоня двигателя 
 






      Гн. 
- котла ротора неподвижую, приведённой к цепи отнсиельых статора 




      Гн. 








     
 
. 
Эквивалентное сопротивление текущ цепи статора 
2
0 031
' 0 093 0 082 0 168
1э 1 2 2 2' 0 0325
2
L ,mR R R , , ,
L ,
        Ом. 
Электромагнитные сотяние постоянные налич времени цепи варинты статора и ротора: 
0 082 0 0321 0 016
1э 0 168
1э








' 0 03252 0 395





    с. 
 
быстродейви Расчет разботк параметров механической выбранх системы 
 
Эквивалентный момент опредлни нерции установлеи привода 
0 46 2,4 2,86
э дв м
J J J ,      кг∙м давления2, 
где 4,2
м
J  кг∙м2 момент инерции приводнг ентилятора давлени. 
 
2.7. Расчёт характеристик стаичекя разомкнутой системы ПЧ-АД и кроме ценка пожарня выпол-
нения заданной этом области работы анлиз электропривода черз
 
Расчет механических работы характеристик 
 
1. Механическая характеристика  M  устройва электродвигателя изменя для значения 
частоты опредлни н11 ff   рассчитана по выражениям откл (2.1) обеспчиват и (2.2) и приведена на 
тягодуьев рисунке 2.6. 
2. При векторном управлении задном потокосцепление тормжения ротора поддерживается расход
постоянным, поэтому критчесй зависимость прибоы максимального момента команде электродвигателя 
при н11 ff   рассчитана из условия его целью равенства неподвижй электромагнитному 
критическому простейшм моменту    кэм.кдв.макс  MM  [17]: 
    const
н1эм.кдв.макс
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     

  




(к f  , 
 ( ) 1 ( ) 104,72 (1 0,95) 94,766к к1н 0 1нf s f         постянм рад/с векторнм,        










   
    
  
 
    

. 
Характеристика  дв.максM  приведена на сотвеи рисунке 2.6. 
 
 
Расчет электромеханических управления характеристик пламя
 
Электромеханическая характеристика модель электродвигателя  1I  рассчи-
тана по электропивда ыражениям ограничем (2.2) и (2.3)–(2.6) для значения расчетны астоты н11 ff   и приве-
дена на рисунке 2.7 
 
показтели Определение темпрау заданной области отключени работы 
 
В плоскости рисунок механической рисунок характеристики  M  рисунка 2.6 
рисунок ассчитаны и построены: 











    
 
2. Зависимость управлени длительно включения допустимого момента этом лектродвигателя 
 
дв.длит.доп




0.5 при 0.5 ;дв.н дв.ндв.длит.доп с.дв эп.мин
дв.н




   

   
  
      


      
    
где 292,325 Н мдв.нM    
3. Значение пуск максимального стаичекя электромагнитного момента полезный нагрузки в 















4. имеющгося Значение полезный эп.максM  соответствующее максимальному пламя току электро-
привода эп.максI . Для инмаль этого энергтичскх на естественной электромеханической 
механичск арактеристике определено соответствующее эп.макс и.максI I  расчетны значение анлогв
скольжения 
.1








    и при этом индуктвое скольжении 

























    
    
       
     
 
    
   















В плоскости электромеханической минальую характеристики напрвляющий  1I  рисунка 2.7 
рассчитаны ирб и построены: 
 
1. Зависимость ымоса длительно постянм допустимого тока вращюуся электродвигателя 
 
дв.длит.доп
I   по выражениям: 
 
 
0.5 при 0.5 ;дв.н дв.ндв.длит.доп эп.мин
дв.н




   

   
  
      


     
   
 
где 59.334дв.нI   А, 
67,754эп.мин  рад/с, 




I , соответствующ расчетны е длительной максимальной 

























    
           




               
 
, 
для найденного ряде значени регулято  скольжения 0,0154
.2Т
s   по формул неподвижуюам (2.3)–(2.6)  
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0,082 0,093 0,08220,093 0,861
0,0154 0,0154 9,713
 
   
         
 А,   
0,861
sin ( ) 0,156
.22 2 2










   
   





     2 2' 2 ' sinс.макс .2 .2 .20 2 0 2 2
2 221,835 39,6 2 21,835 39,6 0,156 48,12 А,
Т Т Т
I I I s I I s s      
     
 
  
(1 ) 104,7 (1 0,0154) 103,1
.2 .20Т Т
s       
 
рад/с. 
































вращюуся Рисунок регулято – 2.6 Механические характеристики выходная электропривода и нагрузки 
 M  при работ векторном связью управлении 
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ωэп.мин=67,754 рад/с  








Рисунок 2.7 – стаор Электромеханические характеристики электропривода 
 1I  и паровдянг агрузки  рисун при векторном управлении цепи
 
Проверка правильности оптимзаця выбора рисунке двигателя 
 
Анализ неподвижй риведенных на рисунке 2.6 механических ествная характеристик прибоа элек-
тропривода )(M и нагрузки приведны  M  (рисунок 2.6) показывает, что во максильное всем этом диа-
















отнсиельых ледовательно пуск, двигатель по моменту защиту выбран правильно. 
По значеия результатам принято построения электромеханических выбрано характеристик элек-
тропривода )( 1I  (рисунок 2.7) во режим всем значеиям диапазоне регулирования управления скорости 
имеем: 
  с.максдв.длит.допI I   
Во приведны сем постянм диапазоне регулирования номиалье скорости, что подтверждает правильность 
ситем выбора имтацоный двигателя по току ортгнальй. 
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Проверка правильности случае выбора изменя преобразователя 
 
          На рисунке 2.7 в скорти плоскости электромеханических характеристик постяные остроены функция




I   А ,                          
69,3и.максI  А. 
          значеиям Анализ приведенных на рисунке 2.7 , включени показывает часто, что 
и.н с.макс
I I , следо-
вательно преобразователь механичской по току выбран тока правильно прибоы. 
 
Обеспечение адекватности варинты модели электродвигателя [17] 
 
продлжени Оценим пусковг адекватность параметров сигнал модели и справочных и представлн олученных коэфицент
расчетных параметров горелкй электродвигателя. Параметры двигателя, 
индуктвось оответствующие  результа справочным данным тока: ;дв.н дв.н1ф.нI I М
. Параметры дви-
гателя контуре асчетные валу: ; ( );н эм.н0 1I I s М
 и 
2н
 . За основные параметры 
двигателя электродвигателя примем значения вети номинального задном тока 
1фн
I  и номинального паровдянг
электромагнитного момента эм.нМ . стаор Решив отключени совместно систему отнсиельых уравнений  
эм.н








    
, 
2 m2н 0
I L     
относительно тока 
0




ствующее электропивд араметрам активное структурной схемы. 
команде Найденное значение * 21,034  A
0
I   несущественно номиалье тличается рисунок от значения 
расчетного зависмоть тока намагничивания 21,835 A
0
I  .  
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привода Рассчитаем расчетны параметры структурной однврем схемы, необходимые для оптимизации 
разме контуров вентиляора регулирования:  
Значение двигателя номинального потокосцепления 
* * *2 2 21,034 0,031 0,92 Вбm2н 02 н
I L
d
         ; 









     ; 





   
2 2




       ; 





* *2 2 69,3 98 Аэп.макс1 макс
I I
d
      





   
2 2
* * * 2 22 2 69,3 21,034 95,718 Аэп.макс1 макс 0
I I I
q
       , 
где    * 69,3 Аэп.макс и.максI I   
2.8. имтацоня Расчет статических характеристик выялени разомкнутой задния системы 
преобразователь рисунке частоты - асинхронный ограничея двигатель линейо при частотном 
управлении 
возрат Механическая характеристика разомкнутой рисунке истемы входнг преобразователь 
частоты ситема – асинхронный двигатель в ступенчаог татическом водятс режиме рассчитана при 
контрльых оминальной частоте 1нf , постоянном выполнеия отокосцеплении скорти ротора н22  d  и 
разомкнутой должн системе регулирования оценим составляющей векторнм напряжения двигателя 
qU1  по работы выражению 
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2 1н( ) ( ) ( )0 1н 2















    




   
, 
и построена в плоскости оценим еханической рисунок характеристики  эмM  двигателя включени. 














Рисунок 2.8 – Статическая номиальый еханическая номиальый характеристика разомкнутой 
потерь системы преобразователь частоты – горелкй асинхронный условие двигатель 
Электромеханическая результаы характеристика разомкнутой результам системы неподвижй преобразо-
ватель частоты – выбранх синхронный двигатель в статическом нормальых ежиме рисунок рассчитана 
при номинальной справочные частоте 1нf , постоянном между потокосцеплении  асинхрог ротора 
н22  d  и разомкнутой апроксимц истеме регулирования составляющей коэфицент апряжения допустиме






















































  , 
 
и построена в плоскости оптимзаця электромеханической рисунок характеристики  1I  двига-
теля. 















учитываю Рисунок 2.9 – Статическая электромеханическая задтчик характеристика тока разомкнутой 
системы модель преобразователь частоты – значеи синхронный задния двигатель 
 
Выбор полная апряжения питающей сети после асинхронного крайних электропривода с 
частотным типа векторным управлением 
 
мен Поскольку работ жесткость статических вентиляора характеристик разомкнутой системы 
рисунок преобразователь модель – двигатель оказывается ествных меньше жесткости откл естественных тура ха-
рактеристик двигателя, то, нарушеи очевидно, что необходимо иметь типа некоторый квантоия запас 
по напряжению работ питающей сети для учитываю обеспечения результам требуемой максимальной 
дымосв рабочей скорости электропривода и его задния быстродействия ходе. 
Напряжение питающей смена сети выбираем из изложенй следующего инмаль условия: 
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– при скорости ситемы двигателя эп.макс
  преобразователь должен 
отнсиельых беспечивать работ ток макссф1 II 
  (максимальное быстродействие ниже электропривода 
достигается при моент выполнении расчитывея условия максф1ф1 II 
 ). 
При выбранных коэфиценты значениях максимальной скорости   и расчитем ока следоватьн ф1I  рас-
считаны требуемые  асинхрог значения: 
– составляющей расчит ока неподвижй qI1  двухфазной модели ицент двигателя во вращающейся 
системе сотавляющей координат максильное d,q  
2 2 2 2
1 1ф 02 ( ) 2 48,118 21,034 61,202qI I I
         А; 
























       
 
 
– составляющей крайних апряжения индуктвось dU1  двухфазной модели двигателя вигателя во вра-
щающейся системе разежния координат номиаль d,q  
'1э
















               
 
           
 
  
– составляющей напряжения котельнй qU1  двухфазной модели прямо двигателя векторнм во вра-
щающейся системе изменя координат d,q  
1

















             


          

 
– фазного напряжения задния трехфазного сотяни двигателя 
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2 2 2 2
1ф 1 1
1 1
( ) ( ) ( 47,231) (304,299) 217,748
2 2
d qU U U
           
В; 
– напряжения отключени звена постоянного выражению тока коэфицент преобразователя 
d 1ф3 2 3 2 217,748 533,372U U
         В; 







     В. 
 
Расчет регулятоа параметров нелийо элементов структурной успешном схемы силового защитное канала схема элек-
тропривода 
 
Расчет частонг параметров преобразователя 
 
В простейшем успешно лучае отнсиель без учета ШИМ инвертор вентиляора представляет собой 
задни линейный представлн усилитель с чистым воздуха апаздыванием на величину периода 
расчит широтно-импульсной стем модуляции шимT  




      с, 
где 10000шимf   Гц – несущая значеиям частота инвертора (налич астота топке ШИМ). 
Максимальные значения рисунок действующего и амплитудного фазного 
расчет напряжения митацоня двигателя принима арктеис м, соответственно, равными: 
220В1фнU  ;    2 2 220 311,1 В1ф 1фнU Um      . 
С защиту четом установлеи ШИМ напряжения инвертора и при расчет оединении обмоток ста-
тора рисунок двигателя квантоия в звезду условие возмжнсть согласования напряжения рисунок преобразователя сотавляющей и 
двигателя 





   
    В, 
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где 1макс   – максимальное если значение коэффициента относительной 
сравнеия продолжительности выбору включения ключей симальную инвертора, примем 0,95макс   о.е., 





dUc    

 В; 






   . 
 3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА САР ЭП И диагрмы НАСТРОЙКА КОНТУРОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
3.1. выражениям Структурная опредлям схема линеаризованной ограничея непрерывной САУ частотно-
регулируемого имтацоня синхронного выражению электропривода с векторным изменя управлением 
 
Структурная схема полная частотно-регулируемого условие асинхронного электро включенияпри-
вода приемника с следующих векторным разежния управлением приведена на имтацоня рисунке 3.1. Электро-
привод реализован по опредлни схеме рабочей с независимым управлением связи потокосцеплением. 
На схеме график исунок команд 3.1 приняты следующие пусковй бозначения: 
     рсррт ,, pWpWpW   – передаточные функции график егуляторов дымосв тока, 
потокосцепления рисунок и скорости; 
тk  – коэффициент пусковг братной дымосв связи по току, 1 А ; 
k  – рисунок оэффициент обратной связи по анлиз потокосцеплению ситемы ротора, 1 Вб ; 
сk  – коэффициент установк обратной связи по эквиалентя скорости достигну, 1 рад/с . 
μтоT , μ оT   и μсоT  – малые постоянные график времени цепи обратной частоы вязи номиалья по 
току, потокосцеплению  включени и скорости, с 
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Рисунок 3.1 – непрывой Структурная  регулиован схема линеаризованной процес непрерывной САУ частотно-регулируемого асинхронного 
митацоня электропривода автомическ при векторном управлении всех
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3.2 Структурная схема пусковй нелинейной ограничея САУ регулируемого асинхронного 
ситема электропривода с векторным управлением 
харктеис Структурная  инте схема нелинейной функциоальй непрерывной САУ частотно-регулируе-
мого щите асинхронного установк электропривода при векторном поскльу правлении приведена на 
рисунке 3.2. привода Учтены ситем следующие основные опредлни нелинейности элементов сотав истемы успешно
управления электропривода, значеи двигателя и нагрузки: 
постоянное ограничвемся граничение имеющгося выходного сигнала границы регуляторов тока, в регулиованя бщем сотавляющей
случае равное 
рт.макс уп.максN N ; 
– сотавляющей постоянное ограничение выходного формиване сигнала приме регулятора 
потокосцепления сотав, в общем случае включатся равное сотншеия
*
тр макс 1 максN k I d  ; 
– постоянное ограничение возрат ыходного сигнала регулятора регулимо скорости спобнть, в 
общем случае сотав равное 
*
рс.макс т 1 максN k I q   
при постоянном коэфицент значении задтчик допустимого максимального откуда ока электропривода. 
– ограничение датчик выходного питающей напряжения инвертора маля на уровне  
2и.макс 1фнE U  , В; 
– внутренние имтацоный перекрестные расчетны обратные связи быстродейви асинхронного двигателя; 
– реактивный зона вентиляторный котла характер нагрузки  имтацоня
(ω) signω,Н мс сM M   . 
где величина момента сM  оказлсь изменяется расход от ( с.двс.вент.минM M ) до  























































































































N рмакс± Nзмакс рт макс± N и макс± E





Рисунок 3.2– Структурная двигателя схема нелинейной непрерывной САУ полезный частотно-регулируемого значеи асинхронного электропривода принятых
при векторном управлении 
 64 
3.3 общие Оптимизация коэфицент контуров регулирования САУ управления электропривода с уче-
том квантования харктеис игналов рисунок
 
Учет квантования функци по уровню сигналов в скорти онтуре обрудвания тока 
 
АЦП в цепи также обратной связи по току управлени станавливается работ для преобразова-
ния аналогового плоскти сигнала с датчика стаичекя ока отклнеи в цифровой сигнал содержания братной связи по 
току на разме вход парметы программно реализуемого диапзону цифрового регулятора расчитны ока стаичекя. 
Разрядность АЦП в составе полсу датчика тока ацп.дтn  с учетом намическог допустимого работ
перерегулирования тока механичск 10%   должна удовлетворять учитываю словию любом
* 2 * 2 2 21.1 1 макс 1.1 95,718 29,7471 нацп.дт2 241,6
0,5 29,747 0,030,5 т1 d мин
I In q d
I






2 н* 29,7471 d мин 1 н
m
d
I I d L

    А 
Т 0,05  − погрешность измерения выбраной тока, определяемая квантованием 
эквиалентя сигнала полезный по уровню, о.е. Выбираем контрльых т 0,03   
Разрядность АЦП принято 12ацп.дтn  . 
 
контрлиуеся Имитационные регулятоа модели контуров сотвен регулирования, учитывающие кванто-
вание имтацон сигналов поскльу обратной связи команд по уровню и времени и выходная сигналов рисунке управления 
по времени, готвнси приведены на рис.3.3 и 3.4. 
 
3.3.1. Оптимизация мощнсти контура значеи тока с ПИ-регулятором значеия, аналоговым 
датчиком струкной ока инмальой и учетом квантования должн сигналов в контуре 
 








 реализованы по одной армтуы схеме и имеют 
векторнм динаковые полезный параметры (рис.3.3 и 3.4). модульный Аналоговые сигналы с первичных 
минальой преобразователей время тока двух  допустиме фаз обмотки статора опредлни реобразуются  ситем с помощью 
АЦП в цифровые апроксимц игналы. В цепи измерения осущетвля оков моделью могут быть имтацоня установлены 















































































































Рисунок 3.4 – Имитационная коэфи модель контура регулирования рисунок корости регулиованя с внутренним контуром напрвляющий тока qI1  и без датчика 
имтацоня скорости комутирющх
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Параметры элементов приведны контура тока 
 
Коэффициент подержани ередачи мощнсти датчика тока провека
ацп.дт0,5 2 0,5 4096
17,414дт






   
 1/А,  
где т  – коэффициент, учитывающий область возможное вентиляорый перерегулирование тока, 
приведна ринято 1,2т  ; 
ацп. дтn  – разрядность АЦП датчика осущетвля ока следующих преобразователя; 
Интервал пожарня квантования сигналов в частоным цепи топке обратной связи пермщния контура тока 
4 41 1 10 1 10ос.т ос.т шимТ n Т
         с,  
где 1
ос.т
n  – количество управления ериодов парметы модуляции для измерения максильное тока, при ча-
стоте, преобазуются ринято устойчивая 1
ос.т
n  ; 
пк.т ос.тТ Т  – интервал квантования коэфи управления в прямом канале 
рисунке онтура контрлиуеся тока, с; 
41 10шимзу.иТ Т
   с – интервал функция времени задержки электропивда одачи ограничем управле-
ния от регулятора коэфицент ока к ключам инвертора; 
ф.от
Т  – пермщния остоянная дросельны времени аналогового продуктв фильтра в цепи полный измерения работы
тока, 0
ф.от
Т   т.к. фильтр индуктвое тсутствует; 
зт.максN  – максимальное значение коэфи задания первсти на входе контура имтацоня тока, со-

























Параметры настройки иследован регулятора: 
– постоянная постянг времени опредлни регулятора тока 
0,016рт 1э
T Т   с; 
– цело коэффициент усиления регулятора уровне тока вентиляора
0,016 0,1681э 1э 3,334рт 4307,943 0,0085 2 1,5 10и т т тэ
Т R
k
k k a Т
 
  








   
    
 1/А, 
– коэффициент обратной потка связи по току; 







           с 
– операций эквивалентная стаор малая постоянная ситемы времени оптимизированного контура 
электропивд ока настройк; 
1 3тn    – коэффициент аппроксимации харктеис звена чистого значеия апаздывания оптимзац
апериодическим звеном, замкнутые принят т 2n   – настройка контура задтчик ока приведна близка к 
типовой выражению настройке на МО (σ 5% ); 
2та   – коэффициент рисунок типовой неподвижй настройки контура управлени тока на модульный 
оптимум (отключени МО имтацоня). 
Достигнуто максимальное рисунке быстродействие контура постяна ока также, т.к. 
пк.т шимос.тТ Т Т  . 
Показатели качества команд работы по управлению контура оэфицент ока часть с инерционной 
обратной задных связью (без котельнй дополнительного расчетным фильтра на входе кординат онтура) при выборе 
2т а  и 2т n : 
– статическая управлени ошибка уходящи по управлению 
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0у. стI  ; 











– перерегулирование и валу ремя условиям первого вхождения в 5%-режим ю зону при отра-
ботке анлогв ступенчатого арктеис управляющего воздействия тура: 
4.3 %  ,    
   5 5 4 44.1 4.1 1,5 10 6.15 10тэру1 ру2t t Т
          с.     
Для ограничения управления уровне инвертором струкная на заданном уровне макс  








 должны отрабке удовлетво-
рять условию 
2 2 2
макс ртртN N qd   . 
В пуск ачестве контура приоритетного выбрано устройва екущее значение выходного 
цифровй сигнала случае регулятора dI1 , тогда выражениям допустимое значение его полса выходного выбираем сигнала 




  , 
а допустимое регулиованя значение осущетвля выходного сигнала расход регулятора тока qI1  в стаор процессе эквиалентя ра-
боты ограничено в должн соответствии с условием 
2 2
рт доп макс ртN Nq d  . 



















3.3.2. внедрия Оптимизация контура скорости с следующих ПИ-регулятором напряжеи и без дат-
чика скорости максильног
 
Структурная схема осущетвля инеаризованного сотав контура скорости с область ПИ-регулято-










































Рисунок 3.5 – Структурная график схема линеаризованного рисунок онтура  регулято скоро-
сти с ПИ-регулятором 
 
коэфицент Внутренний оптимизированный замкнутый постянм контур  следующих тока представлен значеи











2 1,5 4 410 3 1т 0т тэТ а Т
        с – рисунке эквивалентная постоянная вре-
мени следующих оптимизированного плоскти контура тока реализовны. 
 
Параметры элементов эквиалентя онтура задющих скорости в электроприводе без 
этом датчика скорости 
 
1дсk   – коэффициент вентиляора передачи цифровй датчика скорости неподвижую, с/рад, 
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с  – коэффициент, показтели учитываю значеийщий возможное перерегулирование 
постянг корости, принято 1,5с  ; 
3 310 1 10 1 10шимос.с ос.сТ n Т
         с – интервал максильно вантования амплитуд по 
времени сигналов часть в цепи обратной сотвен вязи отключени контура скорости,  
где 1ос.сn   вентиляора целое число, принято 10ос.сn  ; 
пк.с ос.сТ Т  – малые интервал внедрия квантования управления ряде в прямом канале 
конэтом ура сотвеи скорости, с; 
ф.ос
Т  – постоянная следующй времени аналогового фильтра в задвшись цепи частоы измерения 
скорости нормальых, 0
ф.от
Т   с, т.к. фильтр отсутствует; 
зс.максN  – постяне максимальное рисунок значение задания на целью входе контура скорости, 
расчитем оответствующее имтацоня значению максимальной контура скорости привода эп.максn , в 








Расчетные парметов араметры настройки контура стаор корости разежни в электропри-
воде без датчика контура скорости 
 
Передаточная работе функция сотяни ПИ-регулятора скорости: 
1рс









задни Параметры настройки регулятора векторнм скорости цепи: 
– постоянная времени точка регулятора 
42 2 8 10 3,2рс 1сэ
30Т b a Тc c 
         с; 
– коэффициент потерь усиления максильный регулятора 
2,86 0,0085тэ 593,49рс 43,942 0,0065 2 8 10м с c сэ
J k
k
с k a Т
 
  





0,92 3 3,9422н2 2 0,0322
mLс zм p
L
          Н·м/А – коэффициент 
сотяни электромагнитного момента двигателя при откл номинальном модель значении 
потокосцепления плоскти ротора;  
 
1 1зс.макс 0,0065с




   
 
 с/рад 
– топку оэффициент условие обратной связи по электропивда скорости; 
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        с 
– эквивалентная малая дросельны постоянная ымоса времени оптимизированного установлеи контура 
скорости; 
1 3сn    – режим коэффициент ресу аппроксимации звена анлиз чистого запаздывания 
апериодическим задном веном критчесог, принят с 2n   – настройка регулимо контура близка к 
имтацоня астройке сотяни на СО; 
2c cb a   – коэффициенты типовой границы астройки контура скорости на 
пуск имметричный механиз оптимум (СО моент) с ПИ-регулятором. 
Ограничение задющих перерегулирования полезная в контуре скорости с изменя ПИ-регулятором 
достигается установкой на скорти входе имеющгося контура инерционного вращюуся фильтра (рисунок 3.5) 
с ситем постоянной выбираем времени 





Т Т Т Т
n
         с. 
Установка на регулятов ходе контура скорости максильной нерционного валу фильтра 
одновременно рел с уменьшением перерегулирования отключени уменьшает отнсиель и быстродей-
ствие контура. 
Для варинты ограничения тока двигателя на часть заданном мощнсти уровне 
1макс
I  значения номиальый
выходных сигналов сотвеи регуляторов частонг потокосцепления и скорости в валу общем случае 
должны вентиляора удовлетворять любом условию 
2 2 2
зт.макс рсрN N N  . 
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В качестве управлени приоритетного выбрано задных текущее рисунок значение выходного 
ситем игнала регулятора потокосцепления, таблиц огда эквиалентя допустимое значение преобазуются выходного 
сигнала прична егулятора рисунок скорости в процессе налич работы должно поддерживаться в 
вращения соответствии расчет с условием 
2 2
рс. доп зт. макс рN N N   . 
Коэффициент расчитны согласования сигналов сотншеи братной расчитны связи и задания на окнчаи входе 
контура скорости 
ос.с сk k . 
включени Допустимое фильтр значение сигнала индуктвое управления на входе чистым контура  мен скорости  
ω 0,0065 102,625 0,667зс.доп с эп.максN k     . 
В электроприводе без входе атчиков потока и скорости, таблиц оказалось измерны невозмож-
ным обеспечить защитное предельное быстродействие несотви электропривода максильный и его пришлось 
ограничить, регулятоа задавшись значением минимальной имтацоня допустимой значеи полосы 
пропускания повышени 30 Гцрэпf  . 
Определение полосы продуктв ропускания принято электропривода 
Для настройки полезный контура на выбранную полосу приостанвк ропускания имтацоня 30 Гцрэпf   






    с, 
где 2 2 30 157,08 рад/срэп рэпf      ; 
2 2 2,86 0,0085тэ 126,91
рс2 3 0,0313




Lm z k Тpd L
   
  
         

, 
При полосе струкная пропускания 30 Гцрэпf   коэффициент усиления 







   раз, 
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Полоса пропускания котлм пределяется при достижении системой 
анлогвые следующих команд параметров: 
– амплитуда расчетны выходного сигнала в регулято 0.707 водятс раз меньше амплитуды 
связи ходного сигнала 
– отставание по часто фазе регулятоа выходного сигнала напряжеи от входного составляет 900. 
число График датчик переходного процесса показтели тработки гармонического задания 
( ) (0,667 0,005)sin2 25зсN t    контуре представлен анлиз на рисунке 3.6. 
 

















Рисунок замкнутые 3.6 – Диаграмма заданной и любой фактической расход скорости ω ( )f t  при ча-
стоте постяна входного сигнала 25 Гц. 
 
Электропривод режимах отрабатывает продлжени частоту входного внутреи сигнала 25 Гцрэпf   
Графики давлени переходного дымосв процесса при отработке части тупенчатых заданий
( ) (0,667 0,005)зсN t    и ( ) (0,667 0,05)зсN t   представлены на рисунке ису имтацоный ке 3.7а 
и 3.7б соответственно. 
 75 


















Рисунок цепи 3.7а – Переходный процесс в эквиаленто онтуре регулимо скорости при отработке 
коэфицент ступенчатого задания при диапазоне представлн егулирования скорти D =1:200. 
 











рад/с ω  
5.28
σ=24,74
ωуст = 5,13 рад/с
 
 
Рисунок приведный 3.7б – Переходный процесс в регулиованя контуре ситем скорости при отработке 
валу ступенчатого задания при диапазоне двухфазной регулирования уровню D =1:20. 
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Контур учетом скорости при отработке пуск тупенчатых требумой управляющих воздействий 
при останв тупенчатом задании скорости ( ) (0,667 0,005)зсN t   трукн имеет электропивд перерегули-
рование 24,74 зона %, при большем задании ( ) (0,667 0,05)зсN t  
сотвеи перерегулирование ситема уменьшается и составляет неподвижй меньше 5%. 
 
 
3.3.3. Оптимизация контура разядность потокосцепления выполнеия ротора с 
ПИ-регулятором номиальй без датчика потока 
 
команде Имитационная работ модель контура полезный отокосцепления без датчика потока 
максильног приведена споб на рис. 3.3. 
Внутренний оптимизированный функциоальй замкнутый контур ниже тока диапзон представлен 











2 1,5 4 410 3 1т 0т тэТ а Т
        с – эквивалентная постоянная чтобы вре-
мени оптимизированного максильной онтура постянй тока. 
 
Параметры приостанвк элементов контура потокосцепления без тока датчика эквиалентя по-
тока 
1
1   дk Вб
 – коэфф рисунок циент передачи приведны атчика реализут потока; 
  – коэффициент, скорти учитывающий возможное переконтрлиуеся егулирование сотав по-
тока, выбрано ситем 1,2  ; 
4 310 1 10 1 10шимос. ос.Т n Т
          с – интервал отнсиельых квантования индуктвое по 
времени сигналов в асинхрог цепи обратной связи конвалу тура прична потокосцепления,  
где 1ос. n  целое коэфицент число, выбрано 10ос.сос.n n  ; 
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пк. ос.Т Т   – связью интервал неподвижй квантования управления в арктеис прямом канале 
контура срабтывни потокосцепления расчитн, с; 
ф.оТ   – постоянная времени должны аналогового фильтра в нелийо цепи рота измерения по-
тока, 0ф.оТ   
с, т.к. включени фильтр отсутствует; 
з .максN   – максимальное приме значение входе задания на входе полсу контура потокос-
цепления, полный соответствующее явлютс значению номинального максильные потокосцепления ротора 







Расчетные скорти параметры настройки обеспчиват контура время потокосцепления с 
аналоговым выбранх датчиком 
 
Передаточная функция ПИ-пламя регулятора рисунке потокосцепления 
1р






   
 
Параметры давления настройки регулятора результаы потокосцепления установке ротора: 
– постоянная имтацоня времени регулятора 
0 395р 2Т T ,   с; 
– коэффициент максильноу силения двигателя регулятора 
0 395 0,0085т2 74,847р




L k a Тm 
 












      
1/ Вб несотви
– коэффициент стабилзця обратной имеющгося связи по потоку; 









– неподвижй эквивалентная малая постоянная оэфицент времени линейог оптимизированного контура сотяние по-
токосцепления; 
31n  – коэффициент принято аппроксимации части звена чистого харктеис запаздывания 
апериодическим звеном, частоы принят митацоня 2n  – настройка контура  ограниче близка к типовой 
датчик настройке активное на МО ( %5 ); 
2a  – коэффициент типовой кортг настройки контура потокосцепления на 
имтацоный одульный двухфазног оптимум (МО тока). 
Коэффициент согласования дутьевы ыходного задтчиком сигнала обратной ситем вязи и зада-
ния на входе асинхрог контура  выбору потокосцепления 
ос.k k  . 
Допустимое ортгнальй значение сигнала выполнеия управления коэфицент на входе контура 
автомическ потокосцепления 
0,906 0,92 0,833з 2нN k      . 
Допустимое значение частоы выходного котел сигнала регулятора отнсиель потокосцепления 
ротора ситем ограничено пуске на постоянном уровне 





4. усечной РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ черз ЭЛЕКТРОПРИВОДА приведная
ВЕНТИЛЯТОРА И ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЕ сотншеи
 
4.1. Имитационные исследования цикл нелинейной трукн САУ регулируемого элек-
тропривода 
 
приведная Модели регулируемого асинхронного значеия электропривода задных с частотным 
векто аврийно ным управлением неподвижй реализуются индуктвое на основе схем: 
– минальую функциональной с моделью двухфазного режим двигателя парметы (рисунок 4.1); 
– функциональной расчет с моделью трехфазного работы инвертора цикл напряжения с 
ШИМ (рисунок 4.2). 
– стогда руктурной схемы нелинейной выбирается непрерывной пусковй САУ частотно-регули-
руемого асинхронного минальой электропривода с точной максильноу оделью постянм двухфазного асин-


































Рисунок  график 4.1 – Функциональная схема ограничвемся митационной харктеис модели асинхронного 
асинхрог электропривода с частотным векторным минальую правлением постяна и моделью двухфазного номиальг двига-




















Рисунок 4.2 – внедрия Функциональная схема асинхронного функциоалья электропривода несотви с частотным векторным вентиляора управлением и моделью 
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расчитем Рисунок рисунке 4.3– Структурная схема непрывой нелинейной непрерывной САУ датчик астотно-регулируемого тока асинхронного электропривода 
при давлени екторном управлении с точной минальой оделью расчет двухфазного асинхронного создавем двигателя без датчика продуктв отока двигателя и скорости 
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Имитационная прибоы модель нелинейной САУ регулируемого 
коэфицент лектропривода кординат
 
Схема набора имтацоня имитационной модели решния елинейной несущая САУ регулируемого 
электропривода, подержани составленная на основании структурной этом схемы ситемы рисунок 4.3, 
приведена превышат на рисунке 4.4. 
В состав выходная имитационной представлн модели нелинейной САУ моделью регулируемого элек-
тропривода рисунок 4.4 вентиляора ходят функция суперблоки: 
– имитационная контура модель двухфазного нормальй синхронного входе электродвигателя в  
неподвижной постяна истеме координат (рисунок 4.5); 
– следующим митационная непрывой модель ПИ-регулятора номиаль скорости с управляемым срабтывни знач рисунок
ением ограничения имтацоня выходного сигнала (рисунок 4.6); 
– допустиме митационная парметы модель ПИ-регулятора датчик тока qI  с положительной 
сотав братной регулиован связью по скорости изложенй двигателя и управляемым значением 
явлютс ограничения формивателя выходного сигнала управляемы (рисунок 4.7); 
– имитационная нагрузки модель задтчик ПИ-регулятора потокосцепления и пожарня тока 
d
I  с 
ограничением интегральной перход составляющей диапзону в режиме насыщения расчитны (рисунок 
4.8); 
– имитационная контур модель команде одномассовой механической результа системы с момен-
том нагрузки диапзон реактивного также характера (рисунок имтацоня 4.9); 
– имитационная модель имтацоня блока связи расчета координат автомическ электропривода (рису-
нок 4.10); 
– Имитационная отклнеи модель коэфицент блока расчета топке потокосцеплений ротора в 
часто неподвижной рисунке системе координат α, β по увеличн змеренным значениям  токов 
1i  , 1i   
и фильтр асчетным показтели значениям напряжений регулимо управления 
1u  , 1u   (рисунок 4.11); 
– ирезультаы митационная парметы модель блока вращюейся асчета потокосцепления ротора 2d  и 
постяна угла срабтывни положения координатной споба системы кс  по расчетным выражению значениям повышени токов 1i 
, 1i   и скорости операций вращения двигателя (рисунок 4.12); 
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– имтацоный митационн неподвижуюая модель преобразовател имтацоня  напряжений статора 
приведны вухфазного запорнм двигателя из вращающейся интервал координатной системы d, q в непо-
движную разме систему имтацоня координат α, β (рисунок механичск 4.13 а) и из неподвижной системы 
средтва координат пергто α, β во вращающуюся координатную время систему d, q (рисунок 4.13 б); 
– имитационная элемнтов одель рисунке преобразователя координат споб из неподвижной 
двухфазной максильно оординатной пуск системы α, β в неподвижную расчетны рехфазную систему 
координат a, b, c (пергто исунок рисунок 4.14 а) и из неподвижной трехфазной управлени системы ко-
ординат а, б, с в рисунок еподвижную обеспчиват двухфазную координатную давлени систему α, β (рису-
нок 4.14 б); 
– формирователя парметы фазного случае тока двигателя расчитны ф1I  (рисунок 4.15); 























































































Рисунок 4.5 – Имитационная рисунок модель электрической части полная двухфазного допустимые асинхронного электродвигателя функци в неподвижной 





















Рисунок 4.6 – Имитационная управлени модель адаптивного ПИ-регулятора регулимо скорости коэфицент с управляемым значением таблиц ограничения вы-






























































Рисунок 4.7 – Имитационная тока модель ПИ-регулятора тока qI  с максильный положительной осущетвля обратной связью задвижк по скорости двигателя 




















Рисунок 4.8 – стаичекя Имитационная режим модель ПИ-регулятора элемнтов потокосцепления и тока 
dI  с тока граничением кординат интегральной составляющей в линейо режиме насыщения 
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Рисунок 4.9 – паровдянг Имитационная потка модель одномассовой значеи механической системы 








































































































































































































Рисунок 4.11 – Имитационная цело модель блока чтобы расчета сотвен потокосцеплений ротора в условиям неподвижной системе координат 
α, β по модели змеренным представлн значениям  токов график








































































Рисунок показтели 4.12 – Имитационная модель ступенчаог блока сотвеи расчета потокосцепления валу ротора 
2d  и угла положения провека оординатной парметы си-















Рисунок 4.13 – Имитационная подтвержа модель харктеис преобразователя координат максильно: а – из вра-
щающейся координатной выражениям системы пуске d, q в неподвижную систему струкной оординат α, 
β; б – из неподвижной системы коэфицент оординат постяна α, β во вращающуюся 
координатную значеи систему d, q 
 
 
Рисунок 4.14 – диагрм Имитационная неподвижую модель преобразователя имтацоня координат: а – из не-
подвижной двухфазной должны координатной сравнеию системы α, β в неподвижную приведна трехфаз-
ную систему скорти оординат возмжнсть a, b, c; б – из неподвижной трехфазной ряде системы ко-








Рисунок 4.15 – Имитационная оценим одель приме вычислителя действующего плоскти значения 
тока статора армтуы рехфазного управлени двигателя 
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Блок сотавляющей формирования нагрузки ( опредлни исунок связью 4.16) реализован в соответствии 
с отключени выражением механической характеристики ограничем полного сотяни момента сопротивления частонг
на валу электродвигателя (2.2), струкной оответствующей  часть режиму регулирования 


















36,322 (1 0,102) 188,771
102,625
 
      
 
, 
где 16,99 19,332 36,322.M M Mс с дв пост        Н∙м – момент 








расчет Рисунок работы 4.16 – Имитационная модель сотянием формирователя нагрузки 
 
С целью неподвижй беспечения цепи плавных переходных результаы процессов при пуске 
преобазвтл частотно-регулируемых запорнм асинхронных электроприводов диапзон роизводится перво-
начальный прямой намическог пуск зона двигателя на минимальную вентиляора частоту миниf , а затем по 
выполнеи кончании функция переходного процесса, механиз когда потокосцепление достигнет 
имет установившегося проведния значения, осуществляется измерны дальнейший разгон действующ привода значеия от за-
датчика интенсивности до значеий начения заданной скорости. разежни Установка сотяние линейного 
задатчика смена скорости обеспечивает соедин постоянное спобнть значение темпа контур арастания (спа-
дания при торможении) значеиям скорости топке, т. е. постоянное ускорение рисунок (замедление) 
привода, что выбранх достигается расчитны поддержанием постоянного постяне значения динамического 
момента допустиме электропривода отклнеи. 
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Был выбран задатчик контура интенсивности с линейной скорть характеристикой постяна (ри-
сунок 4.17) и неподвижую араметрами: максимальное значение выбираем задания анлиз управления на 
входе функциоалья задатчика интенсивности 0,667зс.максN  ; фильтр максимальное ествной значение 
управления на коэфиценты выходе задатчика 0,667зс.максN  ; постоянная коэфицент времени ограничея задат-







Рисунок сотвеи 4.17 – Временная характеристика части линейного осущетвля задатчика интенсивно-
сти 
 
модель Схема набора имитационной готвнси модели коэфицент линейного задатчика аврийно интенсивно-







Рисунок 4.18 – Схема квантоия абора имитационной модели сотавлен управляемого условиям линей-
ного задатчика вращюуся интенсивности. 
 
Результаты напрвляющий митационных рисунок исследований САУ регулируемого 
значеи электропривода 
 
Программа имитационных управлени сследований полезная регулируемого 
электропривода постяные включает: 
– анализ расчет аботы расчет электропривода при перегрузке митацоня статическим моментом. 
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 – пуск схем электропривода датчик на заданную скорость создавем в диапазоне регулирова-
ния от эп.мин  Dфункция =1:10 тока до эп.макс ; 
– регулирование скорости: регулято переход с меньшей скорости на топке большую коэфицент
скорость и, наоборот рным, в заданном диапазоне значеия регулирования имтацоня; 
– останов электропривода с следующй юбой начальной скорости в зситем аданном темпрау диа-
пазоне регулирования включени; 
Результаты имитационных провека экспериментов условие приведены на рисунках 4.19 
– 4.25. 
моент Анализ работы электропривода при имтацоня перегрузке расчет статическим моментом оптимзаця
(рисунок 4.19)  показал, что ымоса татическая работы ошибка на нижней результам абочей скорости 
электропривода внедрия меньше приведна 1 %. 
На рисунке 4.21 показан защиту переходный процесс установк пуска  приме на минимальную 
скорость окнчаи диапазона 1:10 и торможения частотно-регулируемого 
однврем электропривода наиболе без задатчика интенсивности несотви, а на рисунке 4.22 показан 
расчетны переходный изменя процесс пуска на мактакже симальную скорость и торможения. давлени Анализ топке
приведенных графиков имтацоня показывает, что значение возрат ока регулиован не превышает макси-
мально выялени допустимого, момент электропривода когда граничен рисунке на уровне макс эпM .  
Процесс споб торможения характеризуется постяне выделением постяне мощности торможе-
ния, что виде требует специальных мер для ее рассеивания (неподвижй тормозной коэфицент резистор) 
или возврата диагрмы в сеть (блок имтацоня рекуперации показтели), поэтому принято газохдв решение реализовать 
управляемые среднго пуско-тормозные источнка режимы с помощью контур применения задатчика 
рисунок нтенсивности откуда скорости.  
Принят механичск линейный задатчик интенсивности с неподвижй остоянной армтуы времени 
4зиT  с. В ходе двигателя экспериментальных исследований на изменятс одели сотяни установлено, 
что пуско-тормозные харктеис переходные процессы в электроприводе с запорнм линейным рабочих за-
датчиком протекают митацоня достаточно плавно, продуктв беспечивая расход требуемое значение 
дирегулимо намического момента (рисунки 4.23 – 4.25). давления Время приведна разгона и торможения решния
электропривода до заданной номиальй скорости воздуха определяется постоянной инте времени за-
датчика интенсивности и при ограничвемся ыбранной создавемы настройке задатчика постяна интенсивности 
не превышает 4 условия екунды создавем.  
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Полученные результаты цикл митационных исследований подтверждают 
дутьевы способность постяне частотно-регулируемого асинхронного работы электропривода вентиля-
тора вентиляора беспечить стади выполнение технических оптимзаця ребований по диапазону регулиро-
вания условия корости сигналу, перегрузочной способности осущетвля и плавности переходных 





















































максильно Рисунок парметы 4.20 – Динамическая и статическая расчитны характеристики электропривода при ωзад=67,75 давлени рад/с неподвижую
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Рисунок 4.21 – Цикл номиальый работы электропривода без имтацоня задатчика регулимо интенсивности: А – Б пуск на задвшись минимальную скорость диапа-
зона 1:10, Б – В кода работа регулятов на минимальной скорости нагрузк, В – Г останов
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Рисунок 4.22 – стаичек Цикл ограничвемся работы электропривода без скорти задатчика интенсивности: А – Б пуск на скорти максимальную нагрузки рабочую 
скорость задния, Б – В работа на максимальной стаичекя рабочей полезный скорости, В – Г останов
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уровню Рисунок 4.23 – Цикл работы максильную электропривода прямо с линейным задатчиком задтчик интенсивности: А – Б пуск на пламя аксимальную ограничея рабо-
чую скорость,Б – В управлени абота на максимальной рабочей реализут скорости соедин, В – Г останов 
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Рисунок  инмальой 4.24 – Цикл работы имтацон электропривода сотяни с линейным задатчиком диагрмы нтенсивности: А – Б пуск на минимальную тогда скорость управлени диапазона 
1:10, Б – В работа симальную на минимальной скорости общие диапазона топке 1:10, В – Г пуск на минимально всем рабочую скорость,  Г – Д работа на 
выражению минимальной коэфицент рабочей скорости включения, Д – Е пуск на максимально струкной абочую коэфицент скорость,  Е – Ж работа на оптимзаця аксимальной рабочей скорости, Ж – 
З пусковй торможение приводт, З – И останов
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Рисунок  ограниче 4.25 – Цикл работы коэфицент лектропривода рисунок с линейным задатчиком тока интенсивности: А – Б пуск на максимально расчетны абочую создавемы скорость, 
Б –В работа рисунок на максимальной рабочей оснваи корости скорти, В – Г торможение до минимальной стаор абочей скорости, Г – Д работа на плоскти минимальной сотншеия
рабочей скорости после, Д – Е торможение до минимальной валу скорости требумой, Е –Ж  работа на минимальной темпрау скорости,  Ж – З торможение, З – И 
останов 
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4.2. двухфазной Имитационные полжений исследования работы харктеис САУ электропривода в составе 
отнсиель ехнологической парметы установки 
 
Структурная рабочей схема системы автоматического интервал егулирования команде давления 
воздуха контрльых перед горелкой отключен приведена харктеис на рисунке 4.26. 
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Рисунок 4.26 – сигналов Структурная схема системы внутреи автоматического регулиованя регулирования давления всех
воздуха перед приводт горелкой рисунок
 
В состав структурной ряде схемы входит частотно-имтацоня регулируемый расчитны электро-
привод (РЭП рисунок), задатчик интенсивности номиалья скорости постяне (ЗИС), регулятор 
значеиям соотношения топливо/воздух (ПИ-регулятор). ресу Структурная  оэфицент схема РЭП 
приведена значеия на рисунке 4.3. 
Характеристика ествная оотношения зона «топливо – воздух» установлеи приведена на рисунке 
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Рисунок 4.27 – уемог Характеристика давлени системы «вентилятор – имтацоных воздухопровод» 
)(в P  
 









По структурной схеме автомическ рисунка отсавние 4.26 в программной среде парметы Simulink в си-
стеме отнсиель MathLab результаы составлена имитационная работ модель показанная на рисунке 4.29. 
В пуск остав сотяние имитационной модели исполнтеьым на рисунке 4.29 входят регулятоа кроме налич приведенных 
выше управлени моделей блоков РЭП дополнительные тогда суперблоки между: 
- регулятор соотношения обрудвания топливо/воздух (рисунок 4.30); 
- результаы блок необхдим формирования задающих этом воздействий (рисунок 4.31). 
 
Расчетные пусковг араметры виде настройки контура длитеьно регулирования давления 
разомкнутй воздуха пострена
 
Структурная схема комутирющх онтура регулирования давления возрат оздуха стади приведена 




































Рисунок 4.28.– Структурная первсти хема режимы контура регулирования давлени авления 
воздуха 
Внутренний связи оптимизированный имтацоные замкнутый контур  вращюуся скорости с ПИ-регу-










быстродейви Передаточная обмтке функция ПИ-регулятор расчитны  соотношения топливо/воздух:
1рд









где 2врдT T   с – скорти постоянная котрг времени регулятора. 
частоы Передаточная функция системы «митацоня вентилятор трукн – воздухопровод» 
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Передаточная тура функция замкнутого контура 
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разме Ограничиваемся иследован 2-м порядком, тогда отключени условие настройки цело контура стаор на мо-
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Результаты имитационных стади исследований САР давления возрат оздуха уровню пе-
ред горелкой 
 
несущая Полный имитационный цикл сотяни работы контрлиуеся показан на рисунке команде 4.32. 
          Зона А – Б соответствует ситемы пуску полный двигателя на минимальную выялени рабочую ско-
рость и создание опредлни ускового входе давления перед работе горелкой не ниже прибоы уставки коэфицент преду-
предительной сигнализации 0,15 имтацоня кПа. Значение пускового эквиалентя давления диапзону воздуха 
выбирается перводит при наладке.  
          Зона Б – В валу соответствует этом включению регулятора число давления воздуха и 
установлению харктеис абочих ограничея значений параметров сотав системы.  
          Зона В – Г предлы соответствует постяна рабочему режиму команды регулирования давления воз-
духа разежни перед значеи горелкой. 
          Анализ скорть приведенных графиков сигналов доказывает неподвижй работоспособность разрабо-
танного датчиков астотно-регулируемого электропривода в составе управления технологического стаичекя
контура регулирования этом давления воздуха значеиям перед измерны горелкой. 
На рисунке 4.33 имтацоный приведены графики переходных максильно процессов может давления 
























































































разомкнутй Рисунок  сотяние 4.29 – Имитационная модель значеиям астотно-регулируемого асинхронного дросельны электропривода номиалья без датчиков потока ымоса и скорости в системе 



































































Рисунок сотншеия 4.32 – Полный цикл типа работы сотав: А-Б Разгон до минимальной показн рабочей скорости, Б-В включение давлени регулятора напрвляющий давления воздуха пуск, 
В-Г процесс регулирование создавемы частоты имтацоня вращения вентилятора
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5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
Важнейшим фактором успешного функционирования любого промышлен-
ного предприятия, в рамках жесткой конкуренции с отечественными и иностран-
ными производителями, является постоянное совершенствование технологии и 
продукции. Новые технологии и модернизация — это необходимый фактор для 
успешного продвижения продукции. Современный рынок требует от отечествен-
ного производителя коренной реконструкции и модернизации устаревшего техно-
логического оборудования. Совершенствование технологий производства с целью 
повышения качества продукции, экономии затраченных средств, внедрение новых 
идей и соответственно появление новых видов продукции с новыми качествами - 
все это в условиях свободной конкуренции на рынке требует от товаропроизводи-
теля совершенствовать и внедрять новое технологическое оборудование. 
Данный раздел выпускной квалификационной работы посвящен выбору 
наиболее выгодного варианта электропривода для рассматриваемого объекта авто-
матизации. В данном проекте рассматривается частотно-регулируемый асинхрон-
ный электропривод. Преимуществами такого вида электропривода по сравнению с 
электроприводами постоянного тока являются: 
– более низкая стоимость; 
– минимальные затраты на обслуживание; 
– обеспечение требуемой степени защиты.  
Асинхронные короткозамкнутые машины имеют широкий ряд исполнений 
с разными степенями защиты. Это важно для рассматриваемого применения, так 
как оно связано с применением в помещении с высокой влажностью в окружающей 
среде и требует степени защиты электрических машин не ниже IP44. 
 
5.1 Анализ технических решений 
Анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, необходимо 
проводить систематически, поскольку рынки пребывают в постоянном движении. 
Такой анализ помогает вносить коррективы, чтобы успешнее противостоять своим 
соперникам. Важно реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок 
конкурентов.  
С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о кон-
курентных разработках: 
- технические характеристики разработки; 
- конкурентоспособность разработки; 
- бюджет разработки; 
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- уровень проникновения на рынок;  
- финансовое положение конкурентов, тенденции его изменения и т.д. 
Анализ конкурентных технических решений с позиции ресурсоэффективно-
сти и ресурсосбережения позволяет провести оценку сравнительной эффективно-
сти научной разработки и определить направления для ее будущего повышения.  
Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной карты, при-
мер которой приведен в табл 5.2. Для этого необходимо отобрать не менее трех-
четырех конкурентных товаров и разработок. В качестве конкурентных товаров 
были рассмотрены электроприводы (Бф - 5А200L6, БК1 - 5АМ132М6У3, БК2 - 
5АМ112М2У3) Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и ресур-
сосбережения, приведенные в табл. 5.2, подбираются, исходя из выбранных объек-
тов сравнения с учетом их технических и экономических особенностей разработки, 
создания и эксплуатации. 








фБ  к1Б  к2Б  фК
 
к1К  к2К  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Повышение производитель-
ности труда пользователя 
0,1 5 3 4 0,5 0,3 0,4 
2. Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 
потребителей) 
0,07 4 3 2 0,28 0,21 0,14 
3. Энергоэкономичность 0,12 5 4 4 0,6 0,48 0,48 
4. Надежность 0,2 4 4 4 0,8 0,8 0,8 
5. Уровень шума 0,05 3 4 4 0,15 0,2 0,2 
6. Безопасность 0,08 4 2 2 0,32 0,16 0,16 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособность про-
дукта 
0,04 4 3 3 0,16 0,12 0,12 
2. Цена 0,16 4 5 3 0,64 0,8 0,48 
3. Предполагаемый срок экс-
плуатации 
0,13 5 5 3 0,65 0,65 0,39 
4. Послепродажное обслужива-
ние 
0,05 3 4 1 0,15 0,2 0,05 
Итого 1       4,25 3,92 3,22 
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Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 
экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 5 – 
наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в сумме 
должны составлять 1.  
Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 
К В Бi i  ,           (1) 
где   К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  
Bi – вес показателя (в долях единицы);  
Бi – балл i-го показателя. 
Итогом данного анализа является определение конкурентных преимуществ, 
которые отличающихся высоким уровнем качества при стандартном наборе опре-
деляющих его параметров. Из данного анализа видно, что наиболее перспективен 
электропривод 5А200L6. 
5.2 Планирование научно–исследовательских работ 
Трудоемкость характеризуется количеством живого труда, затраченного на 
изготовление какой-либо продукции. Все этапы работы и значения трудоемкости 
занесены в план-график, таблица 5.3. 
Таблица 5.3. Этапы и содержание НИР 
 
Основные этапы № 
раб 









2. Подбор литературы 2.1. Подбор и изучение материалов по теме Инженер 
3. Расчет параметров, вы-
бор двигателя и ПЧ 
3.1. Расчет мощности двигателя Инженер 
3.2. Выбор преобразователя частоты Инженер 
3.3. 
Расчет параметров элементов структур-








Анализ результатов  Руководитель, 
инженер 












Создание имитационной модели в среде 
Simulink  программы Matlab 
Инженер 
4.3. 
Исследование нелинейной САУ СЭП 




5. 3 Оценка коммерческого потенциала инженерных решений (ИР) 
 
Выбор структурной схемы сводится к сравнению нескольких возможных ва-
риантов и выбору наиболее оптимальной. 
I    вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
II вариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным двигате-
лем с короткозамкнутым ротором 
 
 






1. Общее количество 
составных частей 
4 4  
2.  Количество типов 
элементов 
4 4  
3. Количество ориги-
нальных элементов 
2 2  
4.  Стоимость покуп-
ных комплектующих 
 













6.  Питание:    
а) вид U=380 В U=380 В  
б) мощность P=60 кВт P=30 кВт  
7. Габариты  Меньше  в 2 раза  
8. Масса  Легче в 2 раза  
 
Для оценки коммерческого потенциала ИР были рассмотрены следующие  
управлением 
4.4. 
Исследование нелинейной САУ СЭП в 
заданных режимах работы 
Инженер 
4.5. 
Исследование двухмассовой системы 
САУ СЭП 
Инженер 
5. Обобщение и оценка ре-
зультатов 




1. уровень капитальных вложений; 
2. уровень надежности; 
3. уровень обслуживания; 
4. завышение мощности электропривода; 
5. уровень затрат на эксплуатацию; 
6. коэффициент мощности; 
7. генерирование помех. 
Таблица 5.5 Коэффициент весомости критериев 
Номер критерия 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент весо-
мости 
1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
 
По каждому частотному критерию устанавливаем оценку степени обеспече-
ния цели: 
Уровень цели                низкий           средний          высокий 
Оценка обеспечения цели       1.0                 0.5                 0 
Оценка обеспечения различных вариантами электроприводов выбранных 
качественных характеристик представлена в таблице 5.6. 
Таблица 5.6 Оценка качества по групповым критериям 
Номер варианта 
Групповой критерий Общая оценка ка-
чества 1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
I 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1,15 
II 1,0 0,5 1,0 0 0.5 0 0.5 2,25 
 
Из таблицы 5.6 видно, что выбранные качественные характеристики обес-
печиваются в варианте II. 
Для оценки научной ценности, технической значимости и эффективности 
проекта необходимо: рассчитать коэффициент научно-технического уровня. Коэф-
фициент НТУ рассчитывается при помощи метода балльных оценок, в котором 
каждому из признаков НТУ присваивается определенное число баллов по принятой 
шкале. Общую оценку приводят по сумме балов по всем показателям с учетом ве-







  , 
где – весовой коэффициент i – го признака; 








Таблица 5.7 – Весовые коэффициенты НТУ  
Признаки НТУ Весовой коэффициент 
Уровень новизны 0.6 
Теоретический уровень 0.4 
Возможность реализации 0.2 
Таблица 5.8 – Шкала оценки новизны 
Баллы Уровень 
1-4 Низкий НТУ 
5-7 Средний НТУ 
8-10 Сравнительно высокий НТУ 
11-14 Высокий НТУ 
Таблица 5.9 – Значимость теоретических уровней  
Характеристика значимости теоретических уровней  Баллы 
Установка законов, разработка новой теории  10 
Глубокая разработка проблем, многосторонний анализ, взаимозависимость 
между факторами 
8 
Разработка способа (алгоритм, вещество, устройство, программы) 6 
Элементарный анализ связей между факторами (наличие гипотезы, объяснение 
версий, практические рекомендации) 
2 
Описание отдельных факторов (вещества, свойств, опыта, результатов) 0.5 
Таблица 5.10–Возможность реализации по времени и масштабам 
Время реализации Баллы  
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
Масштабы реализации Баллы 
Одно или несколько предприятий 2 
Отрасль  4 










2.942.0102.074.066.0 НТУ  
По полученным результатам расчета коэффициента научно-технического 
уровня можно сделать вывод, что данный проект имеет хорошие показатели но-
визны, значимость теоретического уровня, и при этом используется в широком 






5.4 Формирование плана и графика разработки и внедрения ИР 
5.4.1 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть стоимо-
сти разработки, поэтому важным моментом является определение трудоемкости 
работ каждого из участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экспертным 
путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 
трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого (среднего) значения 
трудоемкости itож  используется следующая формула:  
min max
ожi




   
   ,    (3) 
где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
itmin  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой ра-
боты (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного стече-
ния обстоятельств), чел.-дн.; 
itmax  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой ра-
боты (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного сте-
чения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжительность 
каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая параллельность выполнения работ 
несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для обоснованного 
расчета заработной платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной стои-







T    ,                                              (4) 
где  iTр  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел. 
5.4.2 Разработка графика проведения научного исследования 
При выполнении дипломных работ студенты в основном становятся участни-
ками сравнительно небольших по объему научных тем. Поэтому наиболее удобным 
и наглядным является построение ленточного графика проведения научных работ 
в форме диаграммы Ганта. 
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Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 
по теме представляются протяженными во времени отрезками, характеризующи-
мися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из 
рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо вос-
пользоваться следующей формулой: 
к р кал 1,4 1,49 2,086 2i iT Т k      ,      (5) 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
кал
k  kкал– коэффициент календарности. 










   
   ,   (6) 
где    калT  – количество календарных дней за период дипломирования;  
выхТ  – количество выходных дней за период дипломирования;  
прТ  – количество праздничных дней за период дипломирования. 





округлить до целого числа.  
Все рассчитанные значения необходимо свести в таблицу (табл. 5.8). 
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1. Разработка ТЗ на проектирование Р 1 − 2 − 1,4 − 1,4 − 2 − 
2. Разработка плана работ и технико-экономи-
ческое обоснование проекта 
Р, И 3 3 4 4 3,4 3,4 1,7 1,7 3 3 
3. Описание объекта автоматизации (модерни-
зации) 
Р, И 5 5 9 9 6,6 6,6 3,3 3,3 5 5 
4. Кинематическая схема механизма И − 2 − 5 − 3,2 − 3,2 − 5 
5. Разработка структурной (принципиальной) 
схемы ЭП 
И − 7 − 9 − 7,8 − 7,8 − 12 
6. Расчет мощности и выбор электродвигателя И − 1 − 3 − 1,8 − 1,8 − 3 
7. Выбор способа регулирования скорости И − 1 − 2 − 1,4 − 1,4 − 2 
8. Расчет предельных характеристик системы 
«преобразователь–электродвигатель» 
И − 3 − 8 − 5 − 5 − 7 
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9. Разработка математической модели системы 
АУ ЭП 
И − 10 − 17 − 12,8 − 12,8 − 19 
10. Оптимизация САР электропривода И − 10 − 15 − 12 − 12 − 18 
11. Разработка программы имитационного мо-
делирования 
Р, И 3 3 5 5 3,8 3,8 1,9 1,9 3 3 
Продолжение таблицы 5.11 
12. Вопросы безопасности и экологичности 
проекта  
И − 2 − 4 − 2,8 − 2,8 − 4 
13. Технико-экономические расчеты И − 5 − 7 − 5,8 − 5,8 − 9 
14. Составление пояснительной записки И − 14 − 21 − 16,8 − 16,8 − 25 
15. Разработка графического сопровождения 
проекта 
И − 2 − 4 − 2,8 − 2,8 − 4 
16. Сдача проекта И − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 
На основе табл. 5.11 строится календарный план-график (Рисунок 5.1). График строится в рамках научно-исследова-



























































































































































1. Разработка ТЗ на проектирование
2. Разработка плана работ и технико-экономическое …
3. Описание объекта автоматизации (модернизации)
4. Кинематическая схема механизма
5. Разработка структурной (принципиальной) схемы ЭП
6. Расчет мощности и выбор электродвигателя
7. Выбор способа регулирования скорости
8. Расчет предельных характеристик системы …
9. Разработка математической модели системы АУ ЭП
10. Оптимизация САР электропривода
11. Разработка программы имитационного моделирования
12. Вопросы безопасности и экологичности проекта 
13. Технико-экономические расчеты
14. Составление пояснительной записки
15. Разработка графического сопровождения проекта
16. Сдача проекта
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5.5 Обоснование необходимых инвестиций для разработки и внед-
рения ИР 
Капитальные вложения (инвестиции в реальные активы предприятия) 
включают: 
 Затраты на предпроектные работы; 
 Затраты на приобретение, доставку, установку и наладку оборудова-
ния; 
 Сопряженные затраты 
 Затраты на пополнение оборотных средств. 
 









I. Оборудование:  
Электродвигатель  5A200L61 
Преобразователь серии ИРБИ 8X3, 
фирмы ИРБИС 2 
Пуско-регулирующая аппаратура (20% 
стоимости некомплектного оборудова-
ния) 
II. Стоимость монтажных и пусконала-
дочных работ, в % от I. 




IV. Плановые накопления монтажной ор-
ганизации (6-15%) от II 













































Были рассчитаны капитальные вложения необходимые для реализации 
проекта с учетом цен действительных на 2015 год. 
 
5.6 Составление бюджета инженерного проекта 
5.6.1 Расчет сметы затрат на проектирование. 
Расчет сметы затрат на выполнение проекта, рекомендуется осуществ-
лять методом сметных калькуляций по отдельным статьям расходов, всех ви-
дов необходимых ресурсов. 
Таблица 5.10 - Смета затрат на проектирование 
Статьи расхода Сумма Примечания 
руб  
1. Материалы, покупные п/ф и ком-
плектующие изделия 
41000 ПК для проектиро-
вания 
2. Специальное оборудование  38000 Стенды, приборы, 
установки. 







4. Дополнительная заработная плата 
научно-производственного персо-
нала 
35000 10% от ст.3  
5. ЕСН 115500 30%( ст.3+ст.4) 
6. Расходы на научные и производ-
ственные командировки 
30800 8% от(ст.3+ст.4) 
7. Накладные расходы 280000 80% от ст.3 
8. Плановая прибыль 48678 6% от (ст.3+4+5+7) 






Рисунок 5.1 – Круговая гистограмма затрат на проектирование 
5.6.2 Расчет расходов при эксплуатации электропривода 
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: 
 Расходы на электроэнергию 
 Заработная плата обслуживающего персонала 
 Амортизационные отчисления 
 Затраты на ремонт 
 Расходы на материалы, связанные с эксплуатацией 
Расчеты отдельных статей эксплуатационных расходов ведутся по фор-
мулам: 
Расчет стоимости силовой электроэнергии 
Силовая электроэнергия используется для питания приводов рабочих 
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Pуст – мощность установленного оборудования, кВт; 
Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, час; 
kм – коэффициент одновременного использования электродвигателей 
(0,6–0,7); 
kв – коэффициент использования оборудования по машинному времени 
(0,6–0,8); 










kc – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92–0,95); 
kдв – коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0,9–0,93). 
Затраты на силовую энергию в денежном выражении рассчитывается: 
ээнсилэл CWC  , 
где   Сэ – стоимость одного кВт·часа электроэнергии для промышленных пред-
приятий. Сэ - одноставочный тариф на потребляемую электроэнергию состав-
ляет 2,08 руб/кВт·ч для Томской области, на 2015 год. 
2,0879945 166285,6энС руб    
Расчет амортизационных отчислений 






KA  , 
где  
К – капитальные вложения в электрооборудование; 
НА – проценты отчислений на амортизацию. 
– Электродвигатели – 9.6% 
А




A K      
– Преобразователи – 3.5% 
А
год 16800 0,035 588.
100
H
A K      
– Электропривод – 9.6% 
А




A K      
Оборудование электроприводов (электродвигатели, генераторы, транс-
форматоры и т.д.) является ремонтируемым. Оно подвергается планово-пре-
дупредительным ремонтам, периодичность и объем которых регламентиру-
ется системой ППР и сетей промышленной энергетики. 
 
5.6.3 Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание элек-
тропривода 
охропрмзаробщ ССССC  , 
 где 
 Сзар=96 руб·час  – заработная плата ремонтных рабочих; 
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См =84 руб·час – стоимость материалов для ремонта (= основная зарплата 
без доплат); 
Сопр=168 руб·час  – общепроизводственные расходы (= 200% от основной 
зарплаты); Сохр =67,2 руб·час – общехозяйственные расходы (= 80% от основ-
ной зарплаты). 
часруб2,4152,671688496охропрмзаробщ  ССССC  
Для определения составляющих затрат на ППР необходимо установить 
периодичность ремонтного цикла, межремонтного периода, и трудоемкость 
работ по ППР. По трудоемкости работ определяется зарплата электроперсо-
нала. 
Таблица 5.14– Нормы трудоемкости ремонта электропривода 
Мощность, кВт 
Норма трудоемкости, чел-ч 
Капитального ре-






10-30 20 4 2 








привода в час 





20 Раз в 2 года 415,2 8304 
Текущего ре-
монта 
4 Раз в 6 месяцев 415,2 1660,8 
Технического 
обслуживания 
2 Раз в месяц 415,2 830,4 
В данной таблице рассчитаны затраты необходимые на планово–преду-
предительные работы, которые способствуют продлению эксплуатации дан-
ного электропривода.  
Таблица 5.16 – Затраты на ППР электропривода в год 
 Затраты на ППР электропривода 
в год 
Капитального ремонта без перемотки об-
моток 
4152 
Текущего ремонта 3321,6 
Технического обслуживания 9964,8 
Итого 17438,4 
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В данной таблице рассчитаны затраты на планово-предупредительные 
работы, которые были произведены, исходя из расчетов ППР электропривода 
в год. 
Таблица 5.17  – Эксплуатационные расходы 
Вид расходов Величина расходов, руб 
Расходы на эл. энергию 79945 
Амортизационные отчисления 10088,16 
Затраты на ППР 17438,4 
Всего расходов 107471,56 
 
5.7 Экономическая эффективность. 
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Pуст – мощность установленного оборудования, кВт; 
Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, час; 
kм – коэффициент одновременного использования электродвигателей 
(0,6–0,7); 
kв – коэффициент использования оборудования по машинному времени 
(0,6–0,8); 
kз – средний коэффициент загрузки оборудования (0,7–0,8); 
kc – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92–0,95); 
kдв – коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0,9–0,93). 
Затраты на силовую энергию в денежном выражении рассчитывается: 
ээнсилэл CWC  , 
где   Сэ – стоимость одного кВт·часа электроэнергии для промышленных пред-
приятий. Сэ - одноставочный тариф на потребляемую электроэнергию состав-
ляет 2,08 руб/кВт·ч для Томской области, на 2015 год. 
1 . 159890 2,08 332571,2Э сил энЗ W T      
Затраты на электроэнергию после реализации проекта из таблицы 5.13, 
руб/год: 
2 79945ЭЗ  . 
Экономия затрат на электроэнергию, руб/год: 
1 2 332571, 79942 252626,25Э Э ЭЭ З З     . 
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Для каждого последующего года экономия рассчитана с учетом ежегод-
ного удорожания электроэнергии на 10%. 
Жизненный цикл проекта: t = 4 года. 
Инвестиционные затраты на разработку и реализацию проекта из таб-
лицы 5.09, руб.: 
1020160ИЗ  . 







   . 
Темп инфляции с начала 2015 года: 7,91%i  ; 
Ставка рефинансирования ЦБР: 8,25%r  ; 
 
Норма дисконта: 
1 /100 1 8,25 /100
1 1 0,003151
















где d – коэффициент дисконтирования; t – текущий год. 
dИЗЧДПРЧДД tt   )(1 ; 
где 1tР  - результат ЧДД предыдущего года;; ЧДП – чистый денежный 
поток; ИЗ – инвестиционные затраты; ЧДД – чистый дисконтированный до-
ход.  
ЧДП = Ээ + А, 
где Ээ - экономия электроэнергии; А – амортизация. 
 
Рассчитаем ЧДД для всего срока службы установки: 
0 102010 (0 ) 160 1020160ЧДД       руб; 
1 (507666,2 0) 01020160 ,997 514016,8ЧДД        руб; 
2 514016,8 (532928,82 0) 0,994 15714,45ЧДД       руб; 
3 15714,45 (560717,7 0) 0,991 571385,69ЧДД      руб; 
4 571385,69 (591285,47 0) 0,987 1154984,5ЧДД      руб; 







Таблица 5.18 – Расчёт экономической эффективности проекта 
Год  0 1 2 3 4 
1эЗ  .сил энW T (1 
год) 




. 10%сил энW T    
(2-4 года) 
2эЗ  .сил энW T (1 
год) 
0 79945 87939,5 96733,45 106406,8 
. 10%сил энW T   
(2-4 года) 
ЭЭ  1 2Э ЭЗ З  0 252626,2 277888,82 305677,7 336245,47 
ИЗ, руб.  1020160 - - - - 
А, руб. ИЗ
t
 0 255040 255040 255040 255040 
ЧДП, 
руб. 
Ээ + А 0 507666,2 532928,82 560717,7 591285,47 
d 1
(1 )tE



















Из полученных результатов приведенных в таблице 5.15 следует, что за-
траты на внедрение разработки целесообразны. 
5.7.1 Срок окупаемости проекта 
Срок окупаемости определяется как ожидаемое число лет, необходимое 











    
 
, 
где, Тлет – число лет, предшествующих году окупаемости; 
Sневозм – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости; 
Пналичн – приток наличности в течении года окупаемости. 
5.7.2 Чистый текущий дисконтированный доход 
ЧТДД рассчитывается по формуле, руб.: 
2192598 1020 1172416 380ЧТДД ПД ПР     , 
где ПД – суммарные приведенные доходы; 
ПР – приведенные затраты на проект. 
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5.7.3 Ставка доходности (коэффициент рентабельности) проекта 
Показатель является индексом, отражающим соотношение положитель-












   , 
В данной части ВКР был экономически обоснован выбор электропри-
вода с асинхронным двигателем и преобразователем частоты, был проведен 
расчет коэффициента научно - технического уровня, который оказался до-
вольно высоким, что указывает на высокий потенциал данного проекта. Так 
же было выполнено планирование проектных работ, расчет сметы затрат на 
проектирование, расчет капитальных вложений на реализацию и расчет расхо-
дов при эксплуатации данного электропривода. Были рассчитаны издержки на 
ремонтно–эксплуатационное обслуживание электроприводов, т.е. затраты на 
планово–предупредительные работы. 
Выбранный электропривод является более экономически выгодным так 
как имеет более высокие эксплуатационные показатели в сравнении с заменя-
емым приводом. Это выражается в отсутствии быстроизнашивающихся частей 
(щёточный аппарат) и более современной элементной базе, позволяющей про-
изводить ремонт и обслуживание электропривода в разы быстрее. Так же, не-
маловажным является мощность привода, которая при тех же нагрузочных ха-
рактеристиках составляет 30 кВт, что на 50% ниже заменяемого привода. Что 
напрямую влияет на возможность снижения эксплуатационных расходов. 
Так же стоит отметить экономию электроэнергии, которая достигается 
путем регулирования электропривода, плавным пуском и возможностью регу-

































Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследова-
ния (вещество, материал, прибор, алго-
ритм, методика, рабочая зона) и обла-
сти его применения 
Частотно регулируемый электропри-
вод вентилятора котла БЭМ-25/4,0-
380Г, применяемый для поддержания 
оптимального давления воздуха в ка-
мере сжигание топлива. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разра-
ботке: 
1. Производственная безопасность 




Вредными факторами являются: 
1. Неблагоприятные климатические 
условия 
2. Повышенный уровень шума 
3. Недостаток необходимого освеще-
ния 
4. Возможная загазованность 
 




Опасными факторами являются: 
1. Повышенное значение напряжения в 
электрической цепи, замыкание кото-
рой может произойти через тело чело-
века  
2. Движущиеся машины и механизмы 
производственного оборудования 
3. Падение с высоты 
 
2. Экологическая безопасность: 
 
. 
- Загрязнение окружающей среды от-
ходящими газами.  
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- По истечению срока службы прове-
дение мероприятий по утилизации. 






4. Правовые и организационные во-
просы обеспечения безопасности: 
 
-Возрастное ограничение, требования 
к образованию 
-Право на условие труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены.  
-Организация и охрана труда.  
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Введение 
Безопасность жизнедеятельности представляет собой систему законода-
тельных актов и соответствующих им социально-экономических, техниче-
ских, гигиенических, организационных мероприятий, обеспечивающих без-
опасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда. 
В данной квалификационной работе разработан электропривод вентиля-
тора котла БЭМ-25/4,0-380Г. В экономическом разделе определена экономи-
ческая целесообразность от внедрения разработанного электропривода. Це-
лью данного раздела является анализ вредных и опасных факторов труда ра-
ботников котельной, где будет внедрен электропривод, разработка мер защиты 
от этих факторов, оценка условий труда и микроклимата рабочей среды. 
Кроме того, в разделе рассматриваются вопросы техники безопасности, по-
жарной профилактики и охраны окружающей среды, даются рекомендации по 
созданию оптимальных условий труда. 
 
6.1 Производственная безопасность 
Анализ выявленных вредных факторов проектируемой производственной 
среды. 
Вредные производственные факторы - факторы, воздействие которых на 
работающих в определенных условиях людей может привести к заболеванию, 
снижению работоспособности и отрицательному влиянию на потомстве. 
1. Отклонение показателей микроклимата в помещениях 
Метеорологические условия – оптимальная  и допустимая температура, 
относительная влажность и скорость движения воздуха – устанавливаются для 
рабочей зоны производственных помещений в соответствии с требованиями , 
исходя из категорий тяжести выполняемой работы, величины избытков явного 
тепла и периода года. 
По степени физической тяжести работа персонала относится к категории 
тяжелых  работ. Основные нагрузки на организм – физические, нервно-психо-
логические, а также зрительные. В основном все метрологические параметры 
цеха удовлетворяют требуемым нормам. 
На производительность труда и состояние здоровья человека оказывает 
влияние состояние воздуха и метеоусловий рабочей зоны, которые характери-
зуются рядом параметров. 
Содержание пыли в воздухе рабочего помещения ниже установленной 
нормы, по которой предельно-допустимая концентрация составляет более 
10мг/м3. 
Одновременно в рабочем помещении находится в среднем 3 человека, 
вентиляция в помещении искусственная: приточка и вытяжка. 
 
Таблица 1 – Допустимые и оптимальные параметры микроклимата на ра-





































































6.2. Превышение уровня шума 
Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интен-
сивности. Он может создаваться работающим оборудованием, установками 
кондиционирования воздуха, преобразователями напряжения, работающими 
осветительным приборами дневного света, а так же проникает извне. В котель-
ной присутствует постоянный шум от работающих котлоагрегатов. 
В результате исследований установлено, что шум и вибрация ухудшают 
условия труда, оказывают вредное воздействие на организм человека. Дей-
ствие шума различно: затрудняет разборчивость речи, вызывает снижение ра-
ботоспособности, повышает утомляемость, вызывает изменения в органах 
слуха человека, ослабляется внимание, ухудшается память, снижается реак-
ция. 
Предельно допустимые значения, характеризующие шум и вибрацию ре-
гламентируются. Норма эквивалентного уровня звука в помещении цеха равна 
60 дБ по шкале А. 
6.3. Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Недостаточное освещение рабочего места и помещения является вредным 
фактором для здоровья человека, вызывающим ухудшение зрения. Неудовле-
творительное освещение может, кроме того, являться причиной травматизма. 
Неправильная эксплуатация, так же как и ошибки, допущенные при проекти-
ровании и устройстве осветительных установок, могут привести к пожару, 
несчастным случаям. При таком освещении снижается производительность 
труда и  увеличивается  количество допускаемых ошибок. 
Необходимые нормы освещенности рабочей зоны нормируются СНиП 
23-05-95  в зависимости от разряда зрительной работы, контраста объекта с 
фоном и характеристикой фона. Рабочее освещение должно создавать равно-
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мерную освещенность и яркость рабочей поверхности, исключать возмож-
ность образования резких теней, обеспечивать правильную цветопередачу, 
быть экономным, надежным и удобным в эксплуатации. 
В помещении котельной  используется комбинированное освещение (об-
щее и местное), искусственное и естественное. Для обеспечения требуемого 
освещения произведем расчет искусственной освещенности. 
Искусственное освещение устраивается во всех основных и вспомога-
тельных помещениях производственных зданий. 
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям рабочее место должно 
освещаться естественным и искусственным освещением. Персонал котельной 
следит за контролируемыми параметрами с местного пульта управления, 
напрягая при этом зрение. По нормам освещения и отраслевым нормам осве-
щения рекомендуется 300 - 500 лк при общем освещении. 
Произведем расчет освещенности. 
Длина помещения (A) – 9м. 
Ширина помещения (B) – 5м. 
Высота помещения (H) – 4 м. 
Высота рабочей поверхности (h) – 1,1 м. 
Коэффициент отражения стен (ρc) – 10% 
Коэффициент отражения потолка (ρn) – 30% 
Коэффициент запаса (K) – 1,6 






















Рисунок 1 –  План помещения и размещения светильников с люминес-
центными лампами. 
Выбираем светильники ОДP-2-30 и располагаем их согласно рисунку 1, 
учитывая, что длина светильников: 933 мм., ширина: 204 мм. Высота под-
веса над полом: 3,5 м. 
Расстояние от светильников до стен выбираем 0.7 – 0.8 м.(≈1/3 L) 
Найдём индекс помещения: 
45
1,34







где         S – площадь помещения,м2; 
h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м; 
А,В – стороны помещения, м. 
По таблицам находим: 
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 коэффициент использования:   44% 
 минимальная освещённость: 300 лк 
Величина светового потока лампы определяется по формуле: 
300 45 1,6 1,1
2700 лк
20 0,44
н зE S K ZФ
n 




где        F – световой поток каждой из ламп, лм; 
Eн – нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95, лк; 
Кз – коэффициент запаса; 
S – площадь помещения, м2 
n – число ламп в помещении; 
η – коэффициент использования светового потока; 
Z – коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных 
ламп берётся равным 1,1 
Выбираем 20 люминесцентных ламп типа ЛБ3200-160 со световым пото-
ком 3200 лм по 2 шт. в каждый светильник. 
3. Загазованность маш зала котельной. 
Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все 
вспомогательные и бытовые помещения оборудуют естественной и искус-
ственной вентиляцией, а также, при необходимости, отоплением. 
Вентиляция котельной должна обеспечивать удаление вредных газов, пыли, 
подачу приточного воздуха и поддержание следующих температурных усло-
вий: 
не ниже 12°С - зимой в зоне постоянного пребывания обслуживающего пер-
сонала; 
18°С - в зоне размещения щитов; 15°С - на насосных станциях; 5°С - на за-
крытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслу-
живания; 10°С - в дробильных отделениях. 
  При проектировании отопления и вентиляции котельных следует руко-
водствоваться СП 60.13330 и настоящим сводом правил. 
 
6.4 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой произ-
водственной среды 
1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыка-
ние которой может произойти через тело человека. 
Опасность поражения током при проведении полевых работ заключается 
в возможности поражения от токоведущих элементов каротажной станции 
(подъёмника, лаборатории, скважинных приборов) из-за несоблюдения пра-
вил эксплуатации приборов, нарушения правил и инструкций, по техническим 
причинам таким, как ухудшение электроизоляции, дефектов монтажа; по-
этому требования безопасности сводятся, в основном, к мерам электробез-
опасности. 





Исход поражения электрическим током: 
- электрическая травма (ожог, металлизация кожи, разрыв кожных тка-
ней); 
- электрический удар (протекание тока по жизненно важным органам, 
наступление паралича, внешних повреждений практически нет). 
Факторы, от которых зависит исход поражения электрическим током: 
- электрическое сопротивление на человека; 
- ток, протекающий через человека; 
- путь протекания тока; 
- условия внешней среды; 
- подготовленность персонала. 
При работе с электрическим током нужно соблюдать электробезопас-
ность (ГОСТ 12.1.030-81 , ГОСТ 12.1.019-79 , ГОСТ 12.1.038-82 ). 
При проведении работ электрическими методами геофизическая станция 
должна быть надежно заземлена во избежание поражения персонала электри-
ческим током. Соединительные провода, применяющиеся для сборки электри-
ческих схем, не должны иметь обнаженных жил, неисправную изоляцию, 
концы их должны быть снабжены изолирующими вилками, муфтами или ко-
лодками. Сборку и разборку электрических схем, ремонт проводов, а также 
проверку исправности цепей следует выполнять при выключенном источнике 
тока. Подобные работы должны производить не менее двух исполнителей, 
имеющих соответственный допуск по электробезопасности. Предупреждение 
электротравматизма на объектах достигается выполнением следующих меро-
приятий: 
- устройством электроустановок таким образом, чтобы обеспечивалась 
недоступность прикосновения человека к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением; 
- устройством защитного заземления; 
- защитой от перехода высокого напряжения в сеть низкого напряжения; 
- применением защитных средств при обслуживании электроустановок; 
- проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактиче-
ских испытаний устройством зануления; 
- применением специальных схем защитного отключения; 
- электрооборудования, аппаратов, сетей, находящихся в эксплуатации; 
- организационными и техническими мероприятиями по обеспечению 
безопасности при проведении переключений и ремонтных работ; 
- специальным обучением лиц, обслуживающих электроустановки. 
Во время работы установки и пробного ее пуска запрещается прикасаться 
к кабелю. Не допускается проведение каких-либо работ на кабеле при спуско-
подъемных операциях. Защитой от прикосновения к токоведущим частям яв-
ляется изоляция проводов, ограждения, блокировки и защитные средства. 
Электрозащитные средства предназначены для защиты людей от поражения 
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электрическим током. Средства защиты подразделяются на основные и допол-
нительные. К основным до 1000 В относятся: изолирующие клещи, указатели 
напряжения, диэлектрические перчатки и монтерский инструмент с изолиро-
ванными рукоятками. Дополнительные до 1000 В диэлектрические калоши, 
коврики и подставки. 
2. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудова-
ния 
Возможность получить различного вида травму, возникает на всех этапах 
полевых работ, но возрастание риска подвергнуться механическому воздей-
ствию, а в следствии, получить травму можно при погрузочно-разгрузочных, 
монтажно-демонтажных работах на скважине и др. 
Управление оборудованием должно производиться лицами, имеющими 
на это право, подтвержденное соответствующими документами. Лица, ответ-
ственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования 
назначаются приказом начальника партии. Оборудование, аппаратура и ин-
струмент должны содержаться в исправности и чистоте, соответствовать тех-
ническим условиям завода - изготовителя и эксплуатироваться в соответствии 
с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации. Запрещается 
применять не по назначению, а также использовать неисправные оборудова-
ние, аппаратуру, приспособления и средства индивидуальной защиты (рука-
вицы, спецобувь, спецодежда). Ремонт оборудования должен производиться в 
соответствии с положением. Ручной инструмент (кувалды, молотки, ключи, 
лопаты и т.п.) содержится в исправности. Инструменты с режущими кромками 
и лезвиями следует переносить и перевозить в защитных чехлах и сумках. Ра-
бочие и инженерно - технические работники, находящиеся на рабочих местах, 
обязаны предупреждать всех проходящих об опасности и запрещать им под-
ходить к аппаратуре, проводам и заземлениям. 
3. Падение с высоты. 
Работами на высоте в строительстве и системе ЖКХ считаются трудовые 
операции, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, пола, 
площадок, междуэтажных перекрытий, покрытий, а также работы, выполняе-
мые в опасных зонах, т.е. ближе чем 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м 
при отсутствии страховочных ограждений или ЗУС. 
К работам на высоте должны, как правило, допускаться лица, прошедшие 
специальное теоретическое и практическое обучение в специальных учебных 
организациях в установленном порядке и имеющие специальное удостовере-
ние. 
Работы на высоте следует производить в соответствии с проектом произ-
водства работ (ППР), который должен содержать средства и способы безопас-
ного и удобного подъема и спуска работников на высоту, безопасного пере-
хода с одного рабочего места на другое, средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, места и способы их закрепления 
Для обеспечения безопасности работы на высоте следует применять сред-
ства ограждения опасных зон (СООЗ), средства индивидуальной защиты 
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(СИЗ) и средства коллективной защиты (СКЗ), разработанные в установлен-
ном порядке. 
 
6.5 Экологическая безопасность 
Загрязнение окружающей среды отходящими газами 
Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших задач совре-
менности. 
Защита окружающей среды – это комплексная проблема, требующая уси-
лий всего человечества. 
Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воз-
действия выбросов промышленных предприятий является полный переход к 
безотходным и малоотходным технологиям и производствам. Это потребует 
решения целого комплекса сложных технологических, конструкторских и ор-
ганизационных задач, основанных на использовании новейших научно-техни-
ческих достижений. 
Одна из самых серьезных проблем – потребление электроэнергии. С уве-
личением количества различных видов электрооборудования, увеличится и 
объем потребляемой ими электроэнергии, что влечет за собой увеличение 
мощностей электростанций и их количества. И то и другое не обходится без 
нарушения экологической обстановки. 
Рост энергопотребления приводит к таким экологическим нарушениям, 
как: изменение климата – накопление углекислого газа в атмосфере Земли 
(парниковый эффект); загрязнение водного бассейна Земли; опасность аварий 
в ядерных реакторах, проблема обезвреживания и утилизации ядерных отхо-
дов; изменение ландшафта Земли. 
Из этого можно сделать простой вывод, что необходимо стремиться к 
снижению энергопотребления, то есть разрабатывать и внедрять электрообо-
рудование с малым энергопотреблением. 
Стоит также отметить, что для снижения вреда, наносимого окружающей 
среде при производстве электроэнергии, необходимо искать принципиально 
новые виды производства электроэнергии. 
В процессе горения топлива наряду с выделением тепловой энергии с от-
ходящими газами выбрасывается ряд веществ, оказывающих отрицательное 
воздействие на биосферу. Поэтому важнейшей характеристикой эффективно-
сти процесса сжигания топлива является коэффициент избытка воздуха. 
Для эффективного и качественного сжигания топлива в котельных агре-
гатах должно быть точно сбалансировано соотношение "топливо - воздух" по 
режимной карте. Недостаток воздуха при горении вызывает неполное сгора-
ние и, как следствие, перерасход топлива. Избыток воздуха также приводит к 
перерасходу топлива на нагрев лишнего воздуха в составе отходящих газов. 
В обоих случаях сжигание топлива сопровождается повышенным выбро-




Таблица 6.2 Воздействие вредных выбросов котельной на биосферу 
Вещество Характеристики 
Оксид азота (NOx) Оказывает вредное воздействие на здоровье 
человека и способствует образованию парни-
кового 
эффекта и разрушению озонового слоя, что 
также 
отрицательно влияет на здоровье человека. Ок-
сид 
азота вызывает вымирание лесов, кислотные 
дожди 
Моноксид  углерода 
(СО) 
Выделяется в результате неполного  сгорания 
топлива. Взаимодействует с другими веще-
ствами и 




Образование СО2 – необходимое условие про-
цесса 
горения (производства  энергии). Экологиче-
ские 
законы ограничивают уровень выбросов СО2. 
Способствует созданию парникового эффекта 
Вещество Характеристики Оксид азота (NOx) Оказывает вредное 
воздействие на здоровье человека и способствует образованию парникового 
эффекта и разрушению озонового слоя, что также отрицательно влияет на здо-
ровье человека. Оксид 
азота вызывает вымирание лесов, кислотные дожди Моноксид  углерода 
(СО) Выделяется в результате неполного  сгорания топлива. Взаимодействует 
с другими веществами и оказывает  разнообразное вредное воздействие (угар-
ный газ) Углекислый газ (СО2) Образование СО2 – необходимое условие 
процесса горения (производства  энергии). Экологические законы ограничи-
вают уровень выбросов СО2. Способствует созданию парникового эффекта 
На рисунке 2 приведена зависимость содержания основных компонентов 
продуктов сгорания (О2, СО2, СО, NOx) и КПД (η) котла от коэффициента 





























Рисунок 2 – Зависимость основных компонентов продуктов сгорания от 
коэффициента избытка воздуха N(α). 
 
Уменьшение коэффициента избытка воздуха, помимо снижения потерь 
теплоты с уходящими газами, является эффективным методом подавления об-
разования оксидов азота. Это достигается только регулированием без удоро-
жания технологического оборудования и усложнения конструкции горелоч-
ных устройств. Появление химнедожога определяет границу допустимого воз-
действия на уменьшение воздуха. Эта граница является гибкой и зависит, по-
мимо характеристик горелочных устройств, от нагрузки котла, состава топ-
лива (теплоты его сгорания, климатических условий, температуры топлива и 
воздуха, технического состояния оборудования и др. [23]. Область оптималь-
ного режима сжигания топлива, обеспечиваемого автоматическим регулиро-
ванием, выделена на рисунке 2. 
Получить комплексное решение по автоматизации и оптимизации про-
цесса горения позволяет применение регулируемого электропривода с преоб-
разователем частоты. Разряжение в топке котла держится одинаковым при 
всех режимах работы (диапазон изменения мощности горелки от 15% до 100%, 
в зависимости от температуры наружного воздуха), а настройка соотношения 
«газ-воздух» при изменении мощности горелки не сбивается, поэтому содер-
жание вредных газов в дымовой трубе минимальное. 
Утилизация 
Что касается электроприводов, то они рассчитаны на длительный срок 
службы, по истечении которого должны быть утилизированы. 
Утилизируемые электроприводы демонтируются, разбираются и сорти-
руются по различным материалам: отходы электронных деталей, черные и 
цветные металлы, смазочные материалы. 
При утилизации должны соблюдаться следующие правила: 
-отсортированные материалы устраняются через упорядоченную систему 
утилизации, с соблюдением местных правил; 
-при утилизации должны быть выдержаны нормы охраны окружающей 
среды; 
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-смазочные материалы представляют опасность загрязнения водных ре-
сурсов, поэтому не должны попасть в окружающую среду. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Основы противопожарной защиты предприятий. 
Пожар представляет особую опасность, так как он грозит уничтожением 
аппаратуры, инструментов, документов, которые представляют большую ма-
териальную ценность, и возникновением пожара в соседних помещениях. А 
также может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью персонала. 
Согласно, в зависимости от характеристики используемых в производ-
стве веществ и их количества, по пожарной опасности помещения подразде-
ляются на категории А, Б, В, Г, Д. Так как производственное помещение по 
степени пожароопасности относится к категории Г, т.е. к помещениям с газо-
образными сгораемыми веществами, необходимо предусмотреть ряд профи-
лактических мероприятий технического, эксплуатационного, организацион-
ного плана. 
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: организацион-
ные, технические, эксплуатационные и режимные. 
Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуа-
тацию оборудования, правильное содержание зданий и территорий, противо-
пожарный инструктаж рабочих и служащих, обучение производственного пер-
сонала правилам противопожарной безопасности, издание инструкций, плака-
тов, наличие плана эвакуации. 
К техническим мероприятиям относятся: соблюдение противопожарных 
правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и 
оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение 
оборудования. 
Причиной загорания может быть: 
– короткое замыкание в блоке питания или высоковольтном блоке; 
– несоблюдение правил пожарной безопасности; 
– наличие горючих компонентов: двери, столы, изоляция кабелей и т.п.; 
– наличие кислорода, как окислителя процессов горения; 
– наличие утечек с подводящих трубопроводов. 
Необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на обеспечение туше-
ния пожара: 
– обеспечить подъезды к зданию; 
– обесточивание электрических кабелей; 
– наличие пожарных щитов и ящиков с песком в коридорах, асбестовое 
полотно; 
– наличие гидрантов с пожарными рукавами; 
– тепловая сигнализация; 
– телефонная связь с пожарной охраной; 










6.6 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти. 
Электроустановки должны находиться в технически исправном состоя-
нии, обеспечивающем безопасные условия труда. Электроустановки должны 
быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными 
средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в со-
ответствии с действующими правилами и нормами. В организациях должен 
осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил, требований ин-
струкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Ответ-
ственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель кото-
рый имеет право передать свои права и функции по этому вопросу руководя-
щему работнику организации распорядительным документом. Не допускается 
выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоя-
щих Правил. Работники, виновные в нарушении требований настоящих Пра-
вил, привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
Требования к персоналу 
Работники, принимаемые для выполнения работ, должны иметь профес-
сиональную подготовку, соответствующую характеру работы. Профессио-
нальная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка зна-
ний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государствен-
ных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда 
и безопасной работе персонала. 
 Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на ра-
боту, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. 
 147 
Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе дол-
жен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электри-
ческого тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.  
Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний настоя-
щих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструк-
ций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию за-
щитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, 
предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соот-
ветствующую группу по электробезопасности в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящим Правилам. Персонал обязан соблюдать требования настоя-
щих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструк-
таже. 
 Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны 
иметь об этом запись в удостоверении. Под специальными работами, право на 
проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний ра-
ботника, следует понимать: верхолазные работы; работы под напряжением на 
токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, 
контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, 
смазка тросов; испытания оборудования повышенным напряжением (за ис-
ключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть 
дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.  
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопас-
ность работ в 
электроустановках, являются: 
– оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выпол-
няемых 
в порядке текущей эксплуатации; 
– выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе 
с учетом 
требований пункта 5.14 Правил; 
– допуск к работе; 
– надзор во время работы; 
– оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 
работы. 
 
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 
со снятием напряжения 
 
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в 
указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 
произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствую-
щие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или само-
произвольного включения коммутационных аппаратов; 
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммута-
ционных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 
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проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим то-
ком; 
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они от-
сутствуют, установлены переносные заземления); 
вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходи-
мости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вы-




























Целью данной выпускной квалификационной работы является модерни-
зация электропривода дутьевого вентилятора котельной  
Предложено заменить существующий морально устаревший и вырабо-
тавший ресурс нерегулируемый электропривод на частотно–регулируемый 
асинхронный электропривод. По результатам расчета требуемой мощности 
двигателя выбран электродвигатель серии 5А200L6, а также преобразователь 
частоты ИРБИ 823-30, НПФ «ИРБИС», г.Новосибирск. 
          Результаты аналитических расчетов и имитационного моделирования 
подтверждают правильность выбора силовых элементов – электродвигателя и 
преобразователя – и реализации системы автоматического частотно-регулиру-
емого электропривода дутьевого вентилятора котла.  
          Система преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель 
обеспечивает требуемые статические и динамические нагрузки привода дуть-
евого вентилятора, а система автоматического регулирования с векторным 
управлением обеспечивает поддержание технологических параметров в режи-
мах пуска и воздействия возмущений с принятыми параметрами. Окончатель-
ное решение по выбору типа и настройки технологического регулятора может 
быть принято по результатам производственных испытаний. 
          В экономической части выпускной квалификационной работе рассмот-
рены вопросы планирования, финансирования и проведения пуско-наладоч-
ных работ электропривода дутьевого вентилятора. Составлена смета на прове-
дение ПНР и построен график выполнения пуско-наладочных работ и занято-
сти исполнителей, а так же доказана экономическая целесообразность от внед-
рения спроектированного электропривода. В разделе безопасности и эколо-
гичности проекта освещены вопросы: промышленной безопасности; техники 
безопасности; анализ опасных и вредных производственных факторов; пожар-





The purpose of this final qualification work is modernization of the electric 
drive of the dutyevy fan of a boiler room  
It is offered to replace the obsolete and developed a resource unregulated electric 
drive existing with the frequency and adjustable asynchronous electric drive. By re-
sults of calculation of the required engine capacity the series 5A200L6 electric motor 
and also the converter of frequency of IRBI 823-30, NPF IRBIS, Novosibirsk is 
chosen. 
Results of analytical calculations and imitating modeling validate the choice 
of power elements – the electric motor and the converter – and realization of system 
of the automatic frequency and adjustable electric drive of the dutyevy fan of a cop-
per.  
          The system the frequency converter – the asynchronous electric motor pro-
vides the required static and dynamic loadings of the drive of the dutyevy fan, and 
the system of automatic control with vector management provides maintenance of 
technological parameters in the modes of start-up and impact of indignations with 
the accepted parameters. The final decision at the choice of type and setup of the 
technological regulator can be accepted by results of production tests. 
          In an economic part to final qualification work questions of planning, financ-
ing and carrying out balancing and commissioning of the electric drive of the du-
tyevy fan are considered. The estimate on carrying out the Party of Russian Taxpay-
ers is made and the schedule of performance of balancing and commissioning and 
employment of performers is constructed, and the economic feasibility from intro-
duction of the designed electric drive is also proved. In the section of safety and 
environmental friendliness of the project questions are taken up: industrial safety; 
safety measures; analysis of dangerous and harmful production factors; fire safety; 
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Схема электрическая структурная асинхрон-


























































































































































































































































































































































Схема набора имитационной модели 
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